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1 Johdanto 
 
Tämän insinöörityön tarkoituksena oli selvittää Metropolia Ammattikorkeakoulun Myyr-
mäen yksikön kiinteistöautomaation nykytila ja siihen kytkettyjen laitteistojen ja järjes-
telmien nykyinen toiminta. Selvityksen pohjalta suunniteltiin modernisointiehdotukset, 
joiden avulla nykyistä kiinteistöautomaatiojärjestelmää voitaisiin päivittää lähemmäksi 
nykypäivän kiinteistöautomaatiojärjestelmän toimintaa ja vaatimuksia. 
 
Projekti toteutettiin yhteistyössä kiinteistöautomaatiojärjestelmän ylläpidosta vastaavan 
Schneider Electricin ja kiinteistönhuollosta vastaavan Lassila & Tikanojan kanssa. Heil-
tä saadut tiedot ja palautteet nykyisen kiinteistöautomaatiojärjestelmän toimivuudesta 
auttoivat saamaan käsityksen järjestelmän nykytilasta. Projektin yhteydessä toteutetul-
le pilotoinnille asetettiin tavoitteeksi n. 15 %:n energiansäästö pilottikohteissa ja kiin-
teistön energialuokituksen parantaminen. Samalla tuli tehostaa kiinteistön toimintaa 
pilotointien avulla ja raportoida ongelmakohdista, jotta tulevaisuudessa niihin voitaisiin 
kiinnittää modernisoinnin yhteydessä huomiota. 
 
Projekti, jonka osana insinöörityö tehtiin, on osa EU:n CIP-puiteohjelman (Competitive-
ness and Innovation Framework Programme) hanketta, joka on nimeltään Smart Cam-
pus – Building User Learning Interaction for Energy Efficiency. Smart Campus 
-projektin tavoite on kehittää hyvinvointia ja energiatehokkuutta ammattikorkeakoulujen 
ja yliopistojen kampuksissa. 
 
Hankkeessa tullaan kehittämään kaikkia kampusalueen toimintoja ja palveluja, joilla 
parannetaan energiatehokkuutta, oppimisympäristöjä, palvelutarjontaa sekä logistisia 
toimintoja (esimerkiksi ruoka-, opiskelu-, terveys- ja sosiaaliset palvelut). Niiden avul-
la mahdollistetaan opiskelijoiden ja koko henkilökunnan hyvinvointi, jaksaminen ja viih-
tyminen sekä energiatehokkaan ajattelun edellyttämä kulutustottumusten käyttäyty-
mismuutos. [2] 
  
2 
 
2 Kiinteistöautomaatio 
 
Kiinteistöautomaatiolla tarkoitetaan kiinteistön tai rakennuksen hallintaan käytettävää 
järjestelmää. Järjestelmä on hyödyllinen varsinkin silloin, kun itse kiinteistössä ei ole 
henkilöstöä paikalla. Sen alle pyritään saamaan kaikki kiinteistön toiminnan kannalta 
konkreettisimmat toiminnot (mm. lämmitys, ilmanvaihto sekä vesi- ja sähköjärjestel-
mät), joita voidaan ohjata ja hallita ns. automaattisesti. Lisäksi kiinteistöautomaatioon 
voidaan halutessa liittää mm. kulunvalvontaa, palohälytys- ja sammutusjärjestelmiä 
yms. Nykyään lähes joka kiinteistössä on jonkinlainen kiinteistönhallintajärjestelmä, 
mutta suuremmissa kiinteistöissä sitä ohjataan ja valvotaan kiinteistöautomaation avul-
la. 
 
Kiinteistöautomaation tärkein tehtävä on säätää, ohjata ja valvoa kiinteistön toimintaa 
ja sen tilojen olosuhteita ja rakennuksen lvi- ja valaistusjärjestelmien toimintaa mm. 
silloin, kun kiinteistössä ei ole ketään paikalla. Näin varmistetaan, että kaikki toimii ja 
vikatilanteissa tieto saadaan välitettyä ajoissa tarvittaville henkilöille. Usein kiinteistöau-
tomaatiojärjestelmän hälytykset ja vikatiedot on liitetty GSM-modeemiyhteyteen, jolloin 
huoltomies tai päivystäjä saa tiedon kiinteistössä mahdollisesti ilmenneistä viois-
ta/vaaroista. Kiinteistöautomaatioon kuuluu vesi, viemäri, jäähdytys, ilmastointi, säh-
könjakelu, sprinkleri, palohälytys, kulunvalvonta, murtohälytys, hissit, rullaportaat ja 
aurinkosuojalaitteet. [3] 
 
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän toiminnalla on suuri vaikutus kiinteistön energiankulu-
tukseen, joten sen avulla voidaan pienentää energiankulutusta ja samalla saavuttaa 
säästöä myös muilla osa-alueilla. Nykyään kiinteistöautomaatiojärjestelmät ovat ns. 
avoimia, eli ne ovat helposti laajennettavissa mm. kulunvalvonta-, murtosuojaus- ja 
palovaroitinjärjestelmillä. Niitä käytetään myös tietojen koontipisteenä, jolloin kaikki 
kiinteistön mittaustiedot, laitetiedot ja asiat löytyvät yhdestä paikasta. 
 
Kiinteistöautomaatiojärjestelmä voi koostua yläasemasta ja ala-asemista tai vain pel-
kästään ala-asemista. Yläasema eli valvomo tai käyttöpääte on usein hierarkiassa ylin 
taso kiinteistöautomaatiossa. Se toimii järjestelmän ”johtoportaana”, ja sinne välitetään 
usein kaikki ohjauksien kannalta tarvittavat mittaustiedot. Lisäksi valvomon kautta teh-
dään nykyään myös usein ohjausmuutokset, jolloin ei tarvita erillistä tietokonetta ala-
asemaan liittymiseksi, vaan muutokset voidaan tehdä suoraan valvomon päätteeltä. 
Tämä helpottaa kiinteistönylläpitoa.  
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Ala-asemat kommunikoivat valvomon kanssa välittäen mittaustietoa mittareilta ja kent-
tälaitteilta sekä ohjaustiedot toimilaitteille. Ala-asemissa itse tiedon välityksen hoitaa 
keskusyksikkö eli CPU-yksikkö, joka on eräänlainen tietokone. CPU-yksikköön on liitet-
ty erilaisia kommunikointi ja tiedonkeruukortteja eli I/O-kortteja. Nämä I/O-kortit ovat 
yhteydessä itse toimilaitteisiin ja välittävät tiedon esim. mittauksista sekä vika- ja häly-
tystiedoista CPU-yksikön kautta valvomoon. Valvomossa tiedot käsitellään eteenpäin 
tarvittavalla tavalla esim. trendeiksi tai kaavioiksi. 
 
2.1 Valvomo 
 
Valvomo on kiinteistöautomaatiojärjestelmän pääyksikkö, jonka kautta voidaan hallita 
ja ohjata kiinteistön eri toimilaitteita sekä tehdä ohjelmallisia muutoksia. Tiedot vioista, 
sekä hälytyksistä järjestelmässä ja toimilaitteissa tulevat valvomoon, josta ne välitetään 
tarvittaessa eteenpäin esim. kiinteistön ylläpidosta vastaavalle henkilölle tai päivystäjäl-
le. Valvomon kautta voidaan tehdä muutoksia ohjausiin, ja tämä on yleisesti käytössä. 
Lisäksi ohjauksia on mahdollista muuttaa myös ala-aseman CPU-yksikön kautta, jolloin 
koneen tai laitteen käyntitila saadaan esim. hitaaksi tai nopeaksi. CPU-yksikön kautta 
on mahdollista lukita myös laitteisto toimimaan koko ajan tietyllä tavalla tai nopeudella. 
Yleisimmät toimintatavat ovat nopea tai hidas sekä automaatti tai manuaali. 
 
Valvomon pääasiallinen tehtävä on kerätä tiedot järjestelmästä yhteen paikkaan, jotta 
niiden käsitteleminen olisi mahdollisimman helppoa. Kerättyjen tietojen pohjalta saa-
daan usein myös tehtyä mm. koontiraportteja, I/O-listauksia sekä kulutus- ja toiminta-
raportteja. Monesti myös itse valvomossa pidetään ns. huoltokirjaa, johon merkitään 
kaikki korjaukset ja muutokset järjestelmään tehtäessä. Näin ollen pysytään ajan tasal-
la, mitä on tehty ja mitä puutteita/ongelmia on ilmennyt. 
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2.2 Ala-asemat 
 
Ala-asemien (alakeskusten) tarkoituksena on koota jonkin tietyn kiinteistön osan kaikki 
toimilaitteiden ohjaukset, mittaukset ja säädöt yhteen paikkaan. Tällöin vian etsintä ja 
esim. I/O:n lisääminen helpottuu, ja myös mahdolliset ristiriidat toiminnallisuuksissa on 
helpompi välttää ja tarvittaessa löytää. Ala-asemat koostuvat I/O-korteista, joiden teh-
tävä on ohjata toimilaitteita. Ohjaustiedot tulevat valvomosta ja välittyvät korteille CPU-
yksikön kautta. Ala-aseman kautta välitetään toimilaitteilta tulevaa infotietoa kiinteistö-
automaation valvomoon ja mahdollisiin muihin järjestelmiin mm. niiden tilasta 
(Seis/Käy, Hidas/Nopea tai Manuaali/Automaatti) tai mahdollista vi-
ka/hälytysilmoituksista. I/O-kortit kommunikoivat CPU-yksikön kanssa riippuen kortin 
tyypistä, joko saaden ohjaustietoa tai välittäen tila- tai vika/hälytysilmoituksia. 
 
Analogiset tulokortit (AI) ovat ns. mittauskortteja, joiden kautta järjestelmän anturit välit-
tävät mittaustietonsa joko CPU-yksikölle tai valvomoon. Tieto välitetään yleensä 4-20 
mA:n viestinä, mutta mahdollista on myös 0-10 VDC:n jänniteviesti. Analogiset lähtö-
kortit (AO) ovat ns. ohjauskortteja, jotka taas vastaavat esim. tulo- ja poistoilmapuhal-
timien tai moottoripeltien ohjauksista. Digitaaliset tulokortit (DI) ovat ns. indikointi- ja 
hälytyskortteja, jotka voivat antaa tietoa päällä olevista hälytyksistä ja moottorin tilasta 
päällä/pois. Digitaalisten lähtökorttien (DO) eli ohjauskorttien avulla voidaan ohjata 
moottorien tilaa päälle/pois tai peltien asentoa auki/kiinni. Impulssikortit (IMP) ovat mit-
tauskortteja, jotka laskevat impulssipisteiltä tulevat impulssit ja välittävät ne eteenpäin. 
 
Äly-yksikkö (CPU-yksikkö) on eräänlainen logiikka, jonka avulla ohjataan ja kommuni-
koidaan I/O-korttien kanssa. Sen tehtäviin kuuluu välittää toimilaitteiden ohjauskorteille 
(AO, DO) ohjaustiedot ja kerätä mittaustiedot antureilta (AI) tai impulssit (IMP) ja mah-
dolliset hälytys/vikailmoitukset (DI) sekä välittää ne valvomoon. Usein kytkennät hoide-
taan riviliittimien kautta, joissa myös tarvittaessa jaetaan korttien tarvitsema käyttöjän-
nite 24 VDC. CPU-yksikkö on yleensä liitetty joko Ethernet-kaapelin kautta (TCP/IP -
protokollan) avulla tai sarjaliikenneportin (RS232) kautta jänniteviestinä (+-5 V…+-12 
V) mikromodeemiin, josta tieto menee reitittimelle. Tieto kuljetetaan reitittimen kautta 
Ethernet-kaapelilla valvomoon. 
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2.3 Tiedonsiirto 
 
Vanhoissa kiinteistöautomaatiojärjestelmissä saattaa olla vielä nykyäänkin käytössä 
monia vanhempia tiedonsiirtotapoja kuten esimerkiksi RS232 tai LON-väylätekniikka. 
Nykyään kiinteistöautomaation tiedonsiirto on siirtynyt enemmän ja enemmän Ethernet-
pohjaiseksi. Myös muita kenttäväylä ratkaisujakin toteutetaan, mutta Ethernet-
tiedonsiirto on syrjäyttämässä vanhemmat toteutustavat. 
 
RS232 (Recommended Standard 232) on tiedonsiirtotapa asynkroniseen sarjamuotoon 
eli tieto liikkuu 1 bitti kerrallaan. [4] 
 
TCP/IP (Transmission Control Protocol, Internet Protocol) on tietoliikenneprotokolla, 
jonka avulla mm. Ethernet-liityntä voidaan toteuttaa. Tällöin ala-asemien CPU-yksiköille 
annetaan jokin IP-osoite, ja se välittää tiedon tiettyihin IP-osoitteisiin, jotka on määritel-
ty verkossa. [5]  
 
Hyvä esimerkki TCP/IP-tietoliikenneprotokollaa hyväksikäyttävästä ratkaisusta on 
BACnet (ks. 5.1 BACnet). 
 
Väylät ovat nykyään yleisimpiä tiedonsiirtotapoja automaatiossa, ja niiden avulla voi-
daan vähentää merkittävästi tarvittavan kaapeloinnin määrää, koska kenttälaitteet si-
sältävät ”älyä” ja ne voidaan suoraan liittää väylään. Esimerkkejä kenttäväylistä ovat 
mm. LON-, Modbus- ja Profibus-väylät.  
 
Mikromodeemi (TCP/Com) on laite, joka voi toimia toistimena tai reitittimenä tietoko-
neiden välillä. Sen avulla on mahdollista luoda ”virtuaalisia” sarjaporttiliitäntöjä, joiden 
kautta valvomokone ja ala-asemien CPU-yksiköt voivat keskustella aivan kuten kaksi 
tietokonetta olisi kytketty suoraan sarjaporttiliitännällä toisiinsa (kuva 1). Mikromo-
deemin avulla vanha sarjaliikenne voidaan muuntaa TCP/IP-liikenteeksi, jolloin voi-
daan käyttää ala-asemien ja valvomon välillä Ethernet-yhteyttä. 
Kuva 1. TCP-Com-tiedonsiirtomuuntimen ja valvomon välinen liitäntä. [6] 
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2.4 Muut järjestelmät 
 
Kiinteistöautomaatioon liitetään usein myös muita järjestelmiä, mm. murtohälytys-, vi-
deovalvonta-, kulunvalvonta- ja palohälytysjärjestelmiä. Tätä kautta tieto voidaan ohjata 
keskitetysti tarvittaviin kohteisiin ja valvonta on helpompaa. Myymäen kiinteistön lait-
teistosta löytyy lisätietoja kohdasta 4.7 Muita toimintoja. 
 
2.5 Kiinteistön perusjärjestelmät 
 
Kiinteistöjen perusjärjestelmiä ovat yleensä ilmanvaihto-, ilmastointi-, vesi-, lämmitys- 
ja jäähdytys- sekä valaistusjärjestelmät. Nämä vastaavat kiinteistössä vallitsevasta 
ilmastosta, ja niiden avulla kiinteistössä pidetään yllä tietynlaista tasoa, joka vaaditaan, 
jotta siellä voidaan olla ja työskennellä.  
 
Ilmanvaihto, lämmitys ja jäähdytys ovat tärkeimpiä osia kiinteistöautomaatiojärjestel-
män ohjauksista. Niiden avulla kiinteistön yleinen viihtyvyys ja hyvinvointi pyritään pi-
tämään hyvänä ja riittävänä. Ongelmat tilojen olosuhteissa johtuvat yleensä lämmityk-
sen tai jäähdytyksen puutteellisesta toiminnasta; ilmanvaihto voi myös olla riittämätön 
tilan kokoon tai käyttäjämäärään nähden. Tästä syystä näiden ohjauksista pitää huolta 
kiinteistöautomaatiojärjestelmä, mittaustietojen ja säätimien avulla. Kiinteistön ilman-
vaihto hoidetaan usein useammalla ilmanvaihtokoneella, joilla on tietyt toiminta-alueet. 
Tällöin vikatilanteissa ei koko kiinteistön ilmanvaihto lakkaa, vaan muut voivat jatkaa 
toimintaa normaalisti. Ilmanvaihtokoneita ohjataan usein joko taajuusmuuttajan avulla, 
mutta myös EC-moottoriohjattuja järjestelmiä on alettu ottaa käyttöön. 
 
Ohjaustapojen erona on, että EC-moottorin avulla voidaan säästää energiankulutuk-
sessa (osateholla ajettaessa) n. 50 % verrattaessa tavalliseen AC-moottoriin. Lisäksi 
EC-moottorin hyötysuhde on parempi, eikä se ei tarvitse erillistä taajuusmuuttajaa 
(asennus- ja hankintakustannukset jäävät pois). Samalla myös vältytään taajuusmuut-
tajalle tyypillisiltä häviöiltä. EC-moottorin hankintahinta on 10-kertainen (3000 - 4000 €) 
verrattaessa taajuusmuuttajaohjaukseen. Taajuusmuuttajaohjatun AC-moottorin edut 
ovat tarpeenmukainen ohjaus ja halvempi hankintahinta (n. 300 € - 1000 €) verrattuna 
EC-moottoriin. Täytyy kuitenkin muistaa varmistaa, soveltuuko taajuusmuuttajaohjaus 
vanhaan AC-moottoriin vai joutuuko moottorin vaihtamaan toiseen. Tällöin voi EC-
moottorivaihtoehto tulla pian halvemmaksi pidemmällä ajanjaksolla. Mainitut kustan-
nukset ovat arvioita eivätkä sisällä asennuskustannuksia. 
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Valaistus on toinen iso kiinteistön järjestelmä, joka vaikuttaa paljon viihtyvyyteen ja 
käytettävyyteen. Valaistus on monessa 1980-luvulla rakennetuissa rakennuksissa vielä 
seinäkytkinohjattu, eli kun tilaan tullaan, saadaan valot päälle painamalla seinän kytkin-
tä ja valojen poiskytkentä tapahtuu samaisesta kytkimestä. Liiketunnistimien avulla 
voidaan säästää valaistuksen energiankulutuksessa n. 50 % verrattuna normaaliin kyt-
kinkäyttöön, koska se havainnoi liikettä ja tarvittaessa sammuttaa valot, jos tilassa ei 
ole ketään. Mahdollista on myös olla läsnäoloanturointi, mutta tämä on n. kaksi kertaa 
kalliimpi verrattuna tavalliseen liiketunnistimeen. [7] [8] 
 
Kiinteistöön vesi tulee vesilaitoksen syöttöputken kautta, joka sijaitsee esim. lämmön-
jakohuoneessa. Huoneessa on usein myös lämmönsiirrin, ja sen avulla saadaan kylmä 
vesi lämmitettyä esim. kaukolämmön avulla patteriverkoston tarpeisiin. Joissain har-
voissa tapauksissa vettä ei lämmitetä kohteessa itsessään, vaan lämmin- ja kylmävesi 
tulevat suoraan toimittajalta. Käyttöveden kulutukseen voidaan vaikuttaa lähinnä kulu-
tustottumusten muutoksilla, jotka vaativat parempaa ohjeistusta. Myös mm. anturoin-
tien avulla voidaan tehostaa tätä, mutta niiden tuoma hyöty ajatellen koulua on melko 
mitätön. 
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3 Kiinteistöautomaation nykytila 
 
Metropolia Ammattikorkeakoulun A-osa on rakennettu vuonna 1988, ja siihen on tehty 
vuonna 1995 joitain muutoksia. Nykyään käytössä oleva kiinteistöautomaatiojärjestel-
mä on rakennettu vuonna 2002, kun laajennusosa (B-osa) valmistui. Tämän jälkeen 
järjestelmään on tehty pieniä muutoksia mm. ilmanvaihtokoneiden aikaohjauksiin ja 
koneiden käyntinopeuksiin, jotta toimintaa saataisiin tehostettua. A-osassa ei tällä het-
kellä ole mitään tilakohtaisia mittauksia, joilla voitaisiin todentaa tiloissa vallitseva olo-
suhde. Lisäksi ilmanvaihto on riittämätön kasvaneelle opiskelija- ja henkilöstömäärälle. 
Vuonna 1988 tilat suunniteltiin n. 500 opiskelijaa varten, nykyään Myyrmäen kiinteistöä 
käyttää kuitenkin noin 2 500 opiskelijaa. Ilmanvaihtojärjestelmiä ei ole mitoitettu vas-
taamaan tätä opiskelijamäärän kasvua, ja tästä syystä ilmanvaihtokoneet joutuvat pyö-
rimään jatkuvasti maksimiasetuksella, jotta ilmamäärä olisi edes hieman lähempänä 
vaadittavaa. B-osan järjestelmä on uudempi ja modernimpi kuin A-osan järjestelmä, 
pitäen sisällään mm. auditorioissa olevat CO2- ja lämpötilamittaukset, joiden avulla il-
manvaihtoa voidaan säätää olosuhteiden muuttuessa. 
 
Nykyinen järjestelmä on ns. DDC-järjestelmä (Direct Digital Control System) eli suora 
numeerinen säätö- ja valvontajärjestelmä. Järjestelmään on liitetty kiinteistön 
LVI-laitteet ja kiinteistön sähköteknisten laitteiden valvonta ja ohjaukset. DDC-
järjestelmää käytetään usein ohjaamaan HVAC (Heat, Ventilation and Air-Conditioning 
system) -järjestelmän laitteita, mm. venttiileitä ja säätimiä, ohjelmallisesti ja antamaan 
ohjaavalle logiikalle tarvittava ohjaustieto. Järjestelmän rakennekaaviosta (Liite 4: Hie-
rarkiakaavio järjestelmästä) käy ilmi sisältö pääpiirteittäin, ala-asemakohtaisesti. 
 
3.1 Valvomo 
 
Valvomo sijaitsi aiemmin A-osan aulassa, auditorion alapuolella olevassa huoneessa, 
joka toimi myös huoltomiehen työhuoneena. Valvomo jouduttiin kuitenkin siirtämään A-
osan 2. kerroksen tilaan A236 A-auditorion korjauksen ajaksi.  
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Valvomohuone (kuva 2) koostuu valvomotietokoneesta, jossa valvomo-ohjelmistona 
toimii Windows-pohjainen Atmostechin Atmoscare grafiikka AT_Show versio 
14.4.9/10.8.10-FIN -ohjelmisto. Käyttöjärjestelmänä valvomokoneessa toimii Microsoft 
Windows XP Professional. Huoneessa on myös toinen tietokone, mistä käsin Ryhti–
järjestelmää ja Lassila & Tikanojan käyttämää FIMX-järjestelmää käytetään. 
 
 
Kuva 2: Valvomo. 
 
Valvomosta on mm. Schneider Electricillä ja Granlundilla etäkäyttöyhteys VNC4 
-ohjelmiston avulla, jolla voidaan seurata järjestelmän toimintaa muualta ja tarvittaessa 
hakemaan tietoa järjestelmästä. Lisäksi kiinteistöstä valvomoon tulevat hälytys- ja vi-
kailmoitukset siirtyvät klo 15:stä alkaen Lassila & Tikanojan keskukseen (huoltomiehen 
työaika klo 7-15), josta tieto välitetään tarvittaessa eteenpäin huoltomiehille (Hälytys 
PRI 1). Tämä on toteutettu GSM-modeemin avulla, jolloin tieto saadaan myös huolto-
miehelle puhelimeen suoraan tekstiviestinä. 
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Valvomon käyttöliittymässä (kuvat 3 - 6) on eroteltu A-osa (vanhaosa) ja B-osa (uu-
siosa) sekä urheiluhalli, näiden alta löytyvät kaikki sen osan ilmanvaihtokoneet, mitta-
ukset, säädöt ja ohjaukset. 
 
 
Kuva 3: Valvomon käyttöliittymän päänäkymä. 
 
 
Kuva 4: Valvomokuva kiinteistön A-osa sisällöstä. 
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Kuva 5: Valvomokuva kiinteistön A-osa sähköjärjestelmän sisällöstä. 
 
 
Kuva 6: Valvomokuva kiinteistön A-osan valaistuksenohjauksista. 
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3.2 Ala-asemat 
 
Kiinteistön ala-asemina toimivat Atmostech Oy:n ATMOS88 ASMC:t ja niiden (ala-
asemat 1,3,4,20,21,22) keskusyksikköinä toimivat Atmostechin ATMOS88 CPU-
yksiköt, joita on kuusi kappaletta. Ala-asemassa 2 on uusittu Atmosware IC1000 
-keskusyksikkö. Vanhat ATMOS88-yksiköt on liitetty sarjaportin (RS232) avulla mikro-
modeemille, josta kytkentä tehty reitittimelle ja sitä kautta valvomoon. Uudempi IC1000 
CPU -yksikkö on liitetty suoraan Ethernet-kaapelilla (TCP/IP-tiedonsiirtoprotokolla) rei-
tittimelle. CPU-yksikölle ladataan halutunlainen ohjausohjelma ja yksiköstä käsin on 
myös mahdollista tehdä ohjelmallisia säätöjä ja ohjauksia toimilaitteisiin. 
 
Vanhoissa ATMOS88-yksiköissä on ukonilman ja sähkökatkojen aikana usein ongel-
mia, normaalintoiminnan jatkuminen vaatii usein käyntiä ilmanvaihtokonehuoneissa ja 
yksiköiden kuittaamista. Joskus voidaan joutua liittymään yksikköön sarjaportin kautta 
ja syöttämään ohjausohjelma uudelleen yksikköön, vanhan mennessä sekaisin. Lisäksi 
yksiköissä on vanhat sarjaporttiliitännät, lukuun ottamatta uutta IC1000-yksikköä. 
 
Kiinteistössä on yhteensä 7 ala-asemaa, 4 kappaletta A-osassa ja 3 kappaletta B-
osassa. Niiden kautta ohjataan mm. 22 ilmanvaihtokoneen toimintaa. TK6 ja TK7 ovat 
erillisiä ilmanvaihtolaitteita, jotka hoitavat A-osassa sijaitsevien ATK-jakamoiden ilman-
vaihdon. 
 
Ala-asema 21:n I/O-korttien ja kytkentöjen sijainnit käyvät ilmi kotelointikuvasta (Liite 1: 
Kotelointikuva ala-asemasta 21). Kaapit koostuvat yleensä analogisista ja digitaalisista 
tulo- sekä lähtökorteista, mahdollisesti myös impulssimittauskorteista ja ilmanvaihtoko-
neiden jäätymissuojatermostaateista, jos sellaisille on ala-asemassa tarvetta. 
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Ala-asema 1 (kuva 7) sijaitsee A-osassa auditorion yläkerrassa ilmanvaihtokonehuo-
neessa (3001), siihen on kytketty tuloilmakoneiden (TK) 1 - 7 ohjaukset, mittaukset ja 
säädöt. Asemassa on Atmostechin CPU-yksikkö ATMOS88, jonka ohjelmistoversio on 
15.0. Ala-asema pitää sisällään digitaalisia tulokortteja (DI) 7 kpl, digitaalisia lähtökort-
teja (DO) 8 kpl, analogisia tulokortteja (AI) 5 kpl ja analogisia lähtökortteja (AO) 2 kpl. 
Lisäksi asemaan on kytketty tuloilmakoneiden (TK) 1 - 5 jäätymissuojatermostaatit. 
 
Kuva 7: Ala-asema 1:n sisältö ja vanha CPU-yksikkö ATMOS88. 
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Ala-asema 2 (kuva 8) sijaitsee A-osassa automaatiolaboratorion yläkerrassa ilmanvaih-
tokonehuoneessa (3005), ja sen kautta tapahtuvat tuloilmakoneiden (TK) 11 - 17 ohja-
ukset, mittaukset ja säädöt sekä ulkovalaistuksien ohjaukset. Ala-asemassa 2 on uusit-
tu CPU-yksikkö Atmosware IC1000, kuten ala-asemassa 22. Muissa ala-asemissa on 
tällä hetkellä vanhempi Atmostechin CPU-yksikkö ATMOS88. Asema pitää sisällään 
digitaalisia tulokortteja (DI) 8 kpl + 1 kpl (kaasuhälytysindikointi), digitaalisia lähtökortte-
ja (DO) 8 kpl, analogisia tulokortteja (AI) 5 kpl ja analogisia lähtökortteja (AO) 2 kpl. 
 
 
Kuva 8: Ala-asema 2:n sisältö ja uusi CPU-yksikkö IC1000. 
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Ala-asema 3 (kuva 9) sijaitsee A-osassa lämmönjakohuoneessa (1102), siihen on kyt-
ketty ilmanvaihto- ja patteriverkoston sekä käyttöveden säätöventtiilien ohjaus sekä 
kaukolämmön ja veden kulutusmittaukset. Patteriverkoston pumppujen ohjaukset ja 
ulkoilman lämpötilanmittaus on myös kytketty ala-asemaan 3. CPU-yksikkönä ala-
asemassa toimii Atmostechin ATMOS88, jonka ohjelmistoversio on 14.9. Ala-asema 
pitää sisällään digitaalisia tulokortteja (DI) 1 kpl, digitaalisia lähtökortteja (DO) 1 kpl, 
analogisia tulokortteja (AI) 2 kpl, analogisen lähtökortin (AO) 1 kpl ja impulssimoduulin 
(IMP) 1 kpl. 
 
 
Kuva 9: Ala-asema 3:n sisältö ja vanha CPU-yksikkö ATMOS88. 
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Ala-asema 4 (kuva 10) sijaitsee urheiluhallin ilmanvaihtokonehuoneessa, ja siihen on 
kytketty tuloilmakoneiden TK20 ja TK21 ohjaukset, mittaukset ja säädöt. CPU-
yksikkönä ala-asemassa toimii Atmostechin ATMOS88, jonka ohjelmistoversio on 14.9. 
Ala-asema pitää sisällään digitaalisia tulokortteja (DI) 2 kpl, digitaalisia lähtökortteja 
(DO) 2 kpl, analogisia tulokortteja (AI) 2 kpl ja analogisen lähtökortin (AO) 1 kpl. Lisäksi 
asemaan on kytketty tuloilmakoneiden TK20 ja TK21 jäätymissuojatermostaatit. 
 
 
Kuva 10: Ala-asema 4:n sisältö ja vanha CPU-yksikkö ATMOS88. 
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Ala-asema 20 (kuva 11) sijaitsee B-osassa lämmönjakohuoneessa (B171), ja siihen on 
kytketty lämmityskojeen LK60, paineilmakojeiston PIK62, lattialämmityksen LL65, kier-
toilmakojeen KK66 sekä tuloilmakoneiden TK46 ja TK50 ohjaukset, mittaukset ja sää-
döt. CPU-yksikkönä ala-asemassa toimii Atmostechin ATMOS88, jonka ohjelmistover-
sio on 14.9. Ala-asema pitää sisällään digitaalisia tulokortteja (DI) 5 kpl, digitaalisia 
lähtökortteja (DO) 5 kpl, analogisia tulokortteja (AI) 3 kpl, analogisen lähtökortin (AO) 1 
kpl ja impulssimoduulin (IMP) 1 kpl. Lisäksi asemaan on kytketty tuloilmakoneen TK46 
jäätymissuojatermostaatti. 
 
 
Kuva 11: Ala-asema 20:n sisältö ja vanha CPU-yksikkö ATMOS88. 
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Ala-asema 21 (kuva 12) sijaitsee B-osassa ilmanvaihtokonehuoneessa (B403), ja sii-
hen on kytketty jäähdytinkojeen JK61 ja tuloilmakoneiden (TK) 40–42 ohjaukset, mitta-
ukset ja säädöt. CPU-yksikkönä ala-asemassa toimii Atmostechin ATMOS88, jonka 
ohjelmistoversio on 14.9. Ala-asema pitää sisällään digitaalisia tulokortteja (DI) 7 kpl, 
digitaalisia lähtökortteja (DO) 9 kpl, analogisia tulokortteja (AI) 7 kpl ja analogisia lähtö-
kortteja (AO) 3 kpl. Lisäksi asemaan on kytketty tuloilmakoneiden TK40, TK41, TK42 ja 
JK61 jäätymissuojatermostaatit. 
 
 
Kuva 12: Ala-asema 21:n sisältö ja vanha CPU -yksikkö ATMOS88. 
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Ala-asema 22 (kuva 13) sijaitsee B-osassa ilmanvaihtokonehuoneessa (B403), ja sii-
hen on kytketty tuloilmakoneiden (TK) 40, 43–46 ja TK51:n ohjaukset, mittaukset ja 
säädöt. Ala-aseman CPU-yksikkö on vaihdettu uudempaan Atmosware IC1000-
yksikköön. Ala-asema pitää sisällään digitaalisia tulokortteja (DI) 6 kpl, digitaalisia läh-
tökortteja (DO) 6 kpl, analogisia tulokortteja (AI) 4 kpl ja analogisia lähtökortteja (AO) 1 
kpl. Lisäksi asemaan on kytketty tuloilmakoneiden TK43, TK44 ja TK45 jäätymissuoja-
termostaatit. 
 
 
Kuva 13: Ala-aseman 22:n sisältö ja uusittu CPU-yksikkö IC1000. 
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4 I/O-listaus ja toiminnot 
 
Koulun kiinteistöautomaatiojärjestelmä koostuu 768 I/O-pisteestä. Näistä 222 kpl on 
analogisia tulopisteitä (AI), 88 kpl on analogisia lähtöpisteitä, 288 kpl on digitaalisia 
tulopisteitä (DI), 156 kpl digitaalisia lähtöpisteitä (DO) ja 12 kpl on impulssimittauspis-
teitä (ks. I/O-korttityypeistä on kerrottu enemmän kohdassa 2.2). Yleiskatsaus ala-
asemien sisältöön on käsitelty liitteessä 3: Ala-asemien yhteenveto, jossa on mm. I/O-
pisteiden määrien erittely, anturointityypit sekä niiden sijainnit, ilmanvaihtokoneiden 
ohjauksien sijainnit ja modernisointitarpeet ala-asemittain. (Liite 3: Ala-asemien yh-
teenveto) 
 
4.1 Mittaukset 
 
Järjestelmä sisältää veden-, lämmön- ja sähkönkulutusmittauksia, ja niihin on liitetty 
impulssimittaus, minkä kautta mittaustieto on liitetty valvomoon. Ilmanvaihtokoneissa 
on lisäksi paine-eromittauksia, CO2-mittauksia, kosteusmittauksia sekä tulo- ja pois-
toilmanlämpötilanmittauksia. A-osassa ei ole tilakohtaisia mittauksia juuri lainkaan, ai-
noastaan ATK-jakohuoneessa A223 on yhdistetty lämpötila- ja kosteusanturi, jolla vai-
kutetaan TK6:n toimintaan. Luokissa B130, B141, B241 ja B338 on lämpötilanmittaus 
(ATE-7NT). Lisäksi luokassa B223 on yhdistettynä lämpötilan ja kosteudenmittaus 
(Produal TEFL-RH-N). Joissain huonelämpötila-antureissa on mahdollista säätää luo-
kanlämpötilaa ns. kaukoasettelun avulla (ATE-8NT-anturi). Lisäksi liikuntahallissa ja B-
osan auditorioissa B101 ja B301 on CO2-anturit, joiden tietojen pohjalta ilmanvaihtoa 
voidaan säätää tarpeen mukaan. 
 
Kaukolämmön kulutustiedot saadaan Kamstrup multical 66C03B1151 -mittarilta (läm-
mönjakohuone 1102). Ala-asemaan 3 on kytketty myös mittapisteet kaukolämmön mit-
taustiedoille, ja ne ovat luettavissa valvomosta. Huoltomies käy joka kuukausi luke-
massa mittarilukeman mittarilta, mutta tietoja ei kirjata Ryhti-kiinteistönhuoltokirjaan. 
Mittariin on kytketty myös GSM modem 6, jonka avulla tiedot toimitetaan suoraan Van-
taan Energialle. 
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Sähkönkulutusta varten A-osan sähköpääkeskuksessa on Mittrix Oy:n kilowattituntimit-
tari, joka on liitetty Enermet Melko MT30 E -mittauspäätteeseen. Mittauspäätteen kaut-
ta kulutustieto välittyy sähkölaitokselle, joka tällä hetkellä on Myyrmäen yksikössä Tu-
run Energia. B-osassa sähkönkulutusta mitataan Iskra MT32AT4-1B-K kWh -mittarin 
avulla.  
 
Ryhti-järjestelmässä olevat mittaustiedot on otettu kiinteistöautomaation valvomosta, 
mutta ne eivät täysin vastaa toimittajien ja laskujen lukemia. Tähän syynä voi olla mit-
taustietojen manuaalinen lukeminen ja kirjaaminen tai mittaustiedon otto-
/merkitsemisajankohta, mikä vaihteli melko paljon. Lisäksi mittareiden lukemat ovat 
erisuuret kuin impulssimittaukset, jotka on liitetty kiinteistöautomaatioon. Mitä ilmei-
simmin mm. mittauksissa on jotain häiriötä, ja ne tulisi tarkistaa (ks. kohta 6. Moder-
nisointiehdotukset). 
 
4.2 Ohjaukset 
 
Järjestelmällä ohjataan mm. ilmanvaihtokoneiden tulo- ja lähtöilmapuhaltimia, ovien 
sähkölukkoja, sisä- ja ulkotilojen valoja. Ohjaukset tapahtuvat aikaohjelmien sekä mit-
tausten avulla, ja ne löytyvät valvomosta. Jokaiselle ilmanvaihtokoneelle on oma aika-
ohjelmansa, ja niistä on pyritty karsimaan turhat käyntiajankohdat pois. Granlund on 
mm. tehnyt selvityksen ilmanvaihdon nykyisistä ja ehdotetuista käyntiajoista. (Liite 6: 
Energiatodistus Granlund) 
 
Aulojen, käytävien ja portaiden valaistuksia ohjataan liiketunnistimin kiinteistöautomaa-
tiojärjestelmän aikaohjelmien ulkopuolisina aikoina. Kiinteistön julkisivu- ja pihavalais-
tus tapahtuu ulkovaloisuusanturin ja aikaohjelman ohjaamana. Laajennusosassa (B-
osa) olevien suurluokkien (auditoriot, suurluokat) valaistus on toteutettu liiketunnistimi-
en avulla, jolloin saadaan liikkeen avulla sytytettyä kulkuvalaistus. Yleis- ja tauluvalais-
tuksen sytytys tapahtuu pelkästään seinässä olevista painonapeista, mutta tilan valais-
tuksen sammutus tapahtuu ajastimen avulla. Useat kiinteistön liiketunnistimista on ase-
tettu kytkemään valaistus pois päältä n. 10 min jälkeen, joskin käytävä valaistus toimii 
20 min viiveellä. 
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4.3 Säädöt 
 
CPU-yksiköissä on ohjelmallisesti määritelty mm. ilmanvaihtokoneen osien asetusarvot 
lämpötilat tulo- ja lähtöilman lämpötiloille, ja niitä verrataan mittausarvoihin. Näiden 
eron avulla tehdään tarvittavat säädöt mm. ilmanvaihtokoneen toimintaan (lisätään 
lämmitystä tai jäähdytetään), jos tarpeen. Myös paineen (tulo- ja poistoilman) kohdalla 
tehdään vertailua asetusarvon ja mittausarvon välillä, ja sen mukaan tehdään tarvitta-
via ohjausmuutoksia. 
 
4.4 Indikoinnit 
 
Indikointitiedoilla tarkoitetaan jonkin toiminnon tai ohjauksen tilatietojen ilmoittamista, 
esim. tulo- ja poistoilmapuhaltimien nopeus, ohjausmoottorien tilatiedot ja hälytykset 
päällä pois jne. Tilatieto on muotoa Seis/Käy, Hidas/Nopea tai 0/1. 
 
4.5 Hälytykset 
 
Hälytykset on jaettu kolmeen kategoriaan (PRI 1, PRI 2 ja PRI 3), joiden avulla voidaan 
määrittää niiden tärkeysaste. PRI 1 -hälytykset ovat kriittisimpiä, ja ne toimitetaan  
L & T:n valvontakeskuksesta suoraan huoltomiehelle puhelimeen tekstiviestillä.  
PRI 2 ja PRI 3 ovat alemman tason hälytyksiä, ja ne tulevat valvomoon sekä L & T:n 
keskusvalvomoon näkyviin, kun ovat päällä, mutta niitä ei välitetä suoraan huoltomie-
helle. Kiinteistössä on myös Esmi Esa -paloilmoitinjärjestelmä. 
 
4.6 Aikaohjelmat 
 
Ilmanvaihtokoneita ohjataan aikaohjelmien avulla, koneet ovat pääasiassa toiminnassa 
klo 6—21. Kiinteistössä ilmanvaihtokoneet on pääasiassa ohjelmallisesti lukittu toimi-
maan asennossa ”Nopea”, jolloin ilmanvaihto pyörii sen maksiminopeudella koko aika-
ohjelman määrittelemän ajan. Koneiden aikaohjelmia on tarkisteltu ja säädettykin, mut-
ta mm. lauantain osalta voitaisiin vielä hiukan käyntiaikoja lyhentää (Liite 6: Energiato-
distus Granlund). Ilmanvaihdon aikaohjelmissa on olemassa ns. erikoisjaksot, joiden 
pohjalta ilmanvaihto voidaan asettaa pois päältä mm. kesä- ja pyhäpäivinä, jolloin kai-
kissa tiloissa ei ole sille tarvetta. Erikoisjaksoja ei kuitenkaan ole käytössä, johtuen lä-
hinnä epämääräisistä tilojenvarauksista (ks. kohta 6. Modernisointiehdotukset). 
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Ilmanvaihtokoneet voivat toimia asetuksilla ”Hidas” tai ”Nopea”. Hidas-asetuksella ko-
netta ajetaan puoliteholla ja Nopealla taas maksimiteholla. Puoliteho on yleensä n. 40 
% moottorin tehosta ja täysiteho n. 70 % moottorin tehosta. 
 
Aikaohjelmien avulla ohjataan myös osaa kiinteistön valoista, mm. käytävävalaistuksia, 
aulanvalaistuksia sekä ulko- ja julkisivuvalaistuksia. Esimerkiksi julkisivuvalot menevät 
päälle klo 16:00 ja kytkeytyvät pois klo 9:00. Ulkovalot menevät päälle arkisin klo 15:05 
ja pois päältä klo 9:00. Käytävävalot ovat tavallisesti päällä klo 7:00–21:30 välisen ajan. 
A- ja B-osan yhdyssillan valaistus kytkeytyy päälle klo 19:00 ja pois päältä klo 6:15. 
 
4.7 Muita toimintoja 
 
Kiinteistössä on ovipuhelinjärjestelmä, mitä kautta voidaan ottaa yhteyttä vahtimesta-
reihin. Ovipuhelinlaitteiden yhteyteen on lisäksi asennettu TV-valvontajärjestelmään, 
joka koostuu 11 valvontakamerasta (kuva 14) ympäri kiinteistöä. Kameroiden kuvat 
näkyvät vahtimestarin huoneen monitorista, ja niistä on mahdollista saada tallennettua 
videokuvaa haluttuna ajankohtana multiplekserin ja digitaalisentallentimen avulla. [9] 
 
 
Kuva 14: A-osan käytävän valvontakamera 
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Lisäksi vuonna 2004 tehdyssä sähköjärjestelmäkuvauksessa [ks. tarkemmat tiedot 
lähteestä 9] kerrotaan mm. seuraavista lisäjärjestelmistä ja laitteistoista: 
 
671 
Kulun- ja työajan valvontajärjestelmä 
 
Kulunvalvontajärjestelmällä ohjataan ja valvotaan kiinteistön 
kulkureittien sähkölukitusta.  
Vanhan osan järjestelmään on liitetty seuraavat laajen-
nusosan ovet: 
 pääovi 
 huoltoyhteyden ulko-ovi 
 erityistilojen ovet, kuten ATK-luokat jne. 
 
Järjestelmän keskuslaite (ESMIKKO) ja hallintalaitteiden si-
jainti on vahtimestarin tilassa. Laajennusosan pääteohjaimet 
on asennettu laajennuksen teletilaan (2. Krs.). 
Työaikapääte on laajennuksen sisääntuloaulassa. 
673 
Rikosilmoitusjärjestelmä 
 
Laajennusosan rikosilmoitusjärjestelmä liitetty vanhaan 
osaan, jonka keskus on uusittu. 
Järjestelmällä valvotaan rakennuksen kuoren läpi tunkeutu-
mista käsittäen lähinnä kiinteistön maanpinnan ikkunapinnat 
ja ovet 
674 
Automaattinen paloilmoitin 
 
Vanhan osan automaattinen paloilmoitinkeskus on vaihdettu 
uuteen osoitteelliseen ja analogiseen keskukseen johon van-
han osan silmukat on liitetty sovittimilla. Laajennuksen tilat 
on varustettu nykymääräysten mukaisilla ilmaisimilla (pää-
osin savuilmaisimet).  
[9] 
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761 
Rakennusautomaatiojärjestelmä 
 
Järjestelmän laitteisto ja toiminta on selvitetty LVI-
järjestelmäkuvauksessa.  
   
Rakennusautomaatiojärjestelmään välitetään tietoa seuraa-
vista sähköteknisistä tietojärjestelmistä: 
 automaattinen paloilmoitin 
 palosuojelujärjestelmät 
 kulunvalvontajärjestelmä 
 rikosilmoitinjärjestelmä 
 hissit 
 videovalvontajärjestelmä 
 merkki- ja turvavalaistus 
 
762 
Keskeytymättömän käytön laitteet (UPS) 
 
Käyttäjä on hankkinut tarvitsemansa UPS-laitteet (pistorasialiitäntäiset). Erillistä UPS-
jakeluun tarkoitettua verkkoa ei ole rakennettu. [9] 
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4.8 Muut järjestelmät 
 
Kiinteistössä on Solarwattin aurinkokeräin (kuva 15), jonka nimellisteho on 2,3 kWp. Se 
tuottaa n. 2 - 3 kWh vuorokaudessa sähköä, ja se on liitetty sähköverkkoon. Järjestel-
mä koostuu paneeleista (10 kpl, sijaitsevat B-osan katolla) ja ns. invertteristä (sijaitsee 
B-osan ilmanvaihtokonehuoneessa), jonka kautta kerätty sähkövirta ohjataan sähkö-
verkkoon. Tiedot kerätystä sähköenergian määrästä saadaan suoraan invertteriltä. 
Käyttöliittymäsovellus on GE:n SVT, ja se sijaitsee koulun automaatiolaboratorion tie-
tokoneella (IP-osoite: 10.83.86.192). Järjestelmällä on myös oma sivu, joka sijaitsee 
koulunpalvelimella (IP-osoite: 10.83.86.213:81). Nämä tiedot ovat kokonaistietoja, eli 
2011 syksystä tähän päivään asti tuotettu sähköenergian määrä. Sivuilla on myös ta-
pahtumaloki, josta käy ilmi, koska paneelit ovat menneet aina päivällä päälle ja koska 
kytkeytyneet automaattisesti pois päältä. Myös mahdolliset jännitehäiriöt näkyvät lokis-
sa. Järjestelmä toimii siten, että paneelit menevät päälle, kun tietty jännitetaso saavute-
taan eli aurinko paistaa tarpeeksi kirkkaasti. Samaten poispäältämeno tapahtuu auto-
maattisesti, kun jännite putoaa tietyn rajan alle. 
 
 
Kuva 15: Aurinkopaneelien invertteri GE SVT (B-osa) 
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Ukkostutka/sääasemajärjestelmä (kuva 16) sijaitsee B-osassa ilmanvaihtokonehuo-
neessa, mutta sitä ei tietoturvasyistä ole liitetty koulun verkkoon. Kuitenkin se on mah-
dollista liittää kiinteistöautomaatiojärjestelmään Ethernet-liitynnällä. Kaikesta huolimatta 
järjestelmä toimii hyvin ja se on mahdollista liittää kouluntietoverkkoon, jos näin halu-
taan. Tällöin sieltä voitaisiin saada mahdollisia ukkosilmatietoja aulan infotauluun sekä 
muita säähavaintoja. Tutkan käyttöliittymä on Lightning/2000-ohjelma. 
 
 
 
Kuva 16: Ukkostutka/sääasema (B-osa) 
 
Kiinteistön varsinainen sääasema sijaitsee B-osan ilmanvaihtokonehuoneen katolla, ja 
sen liitännät ovat ilmanvaihtokonehuoneessa aurinkopaneelin inverterin vieressä (kuva 
17: Vaisalan WXT520-sääasema). Sääasema on Vaisala WXT520, ja sillä on mahdol-
lista mitata mm. tuulen nopeutta, sademäärää ja todennäköisyyttä, ulkolämpötilaa, il-
manpainetta ja suhteellista kosteutta. Sen toiminta tapahtuu siten, että sääaseman 
liitäntä on M12-liitin, joka kytketään RS232-liitännällä Beckhoff 9050 -logiikkaan. Lo-
giikkaan taas ollaan yhteydessä Ethernet-liitynnän kautta, ja järjestelmää voidaan käyt-
tää sille tehdyn Wonderware Intouch -käyttöliittymän kautta.  
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Mittaustieto välitetään automaatiolaboratoriossa olevalle ns. energiamittausserverille. 
Näitä mittaustietoja saadaan kiinteistöautomaation käyttöön tekemällä pieni ohjelma tai 
käyttäen esim. OPC-serveriä, jolla mittaustiedot haetaan automaatiolaboratorion serve-
riltä ja toimitetaan kiinteistöautomaation käyttöön. 
 
 
Kuva 17: Vaisala WXT520-sääasemakytkentä 
 
Näistä järjestelmistä saatavat mittaustiedot pyritään välittämään kiinteistöautomaation 
ja ICT-järjestelmän käyttöön. Mahdollista on myös järjestelmien liittäminen suoraan 
kiinteistöautomaatiojärjestelmään, jolloin mittaustiedotkin saataisiin sitä kautta. Tiedon-
keruu voidaan toteutetaan suoraan mm. tiedonkeruuserverille tai ohjausyksikölle (mit-
taustietojen tallennuspaikka) tehtävällä kyselyllä, jolloin halutut tiedot saadaan vasta-
uksena omaan tietokantaan. 
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SQL:n eli rakenteisen kyselykielen (Structured Query Language) historia alkaa 1970-
luvun lopulla amerikkalaisessa IBM:n tutkimuslaboratoriossa, jossa kieli kehitettiin alun 
perin DB2:ta varten. Hyvin pian kuitenkin sen potentiaali muissakin tietokantasovelluk-
sissa huomattiin, ja sen jälkeen siitä on tullut lähes standardi tietokantojen ylläpidossa. 
SQL ei ole rakenteellinen kieli, joten sen avulla tehtävät kyselyt voidaan määritellä ky-
symyksellä "mitä" ennemminkin kuin "miten". SQL lähinnä määrittelee, mitkä tiedot 
haetaan tai lisätään tietokantaan, ei niinkään, miten itse toiminto tapahtuu. [10] 
SQL on standardi, kun käsitellään ja haetaan tietoja relaatiotietokannasta. Kaikki kes-
keiset relaatiotietokantoja hyväkseen käyttävät ratkaisut tukevat / hyödyntävät sitä jol-
lain tapaa. SQL:ää voi hyödyntää niin yhden käyttäjän Windows-sovelluksessa, joka 
käyttää MS Access -tietokantaa niin kuin 5 000 käyttäjän SQL-serveriohjelmassa. Sen 
avulla ohjelmoija / tietokannanhoitaja voi  
- muokata tietokannan rakennetta 
- muuttaa järjestelmän turva-asetuksia sekä lisätä käyttäjän oikeuksia tietokantaan 
- suorittaa kyselyjä tietokannasta 
- päivittää tietokantaa [10] 
 
Nykyinen kiinteistöautomaatiojärjestelmä ei tue SQL-tietokantakyselyä, mutta vastaa-
vasti Modbus-kysely on toteutettavissa nykyiseen kiinteistöautomaatiojärjestelmään. 
Modbus-kysely vaatii Modbus-väylän ja laitteen, joka pystyy kommunikoimaan Mod-
bus-väylän kautta. Atmosware IC1000 CPU -yksikkö pystyy kommunikoimaan Modbus-
väylän kautta. Modbus-kyselyn toimintaperiaate on vastaava kuin SQL-kyselyssä. Vas-
taanottaja lähettää kyselyn rekisteriin/tietokantaan, josta tietoa kysytään (tässä tapauk-
sessa CPU-yksikö) ja rekisteri/tietokanta (CPU-yksikkö) palauttaa vastaavan rekisteri-
/tietokanta-arvon vastaanottajalle.  Näin voidaan mm. mittaus- ja olotilatietoja välittää 
muihin järjestelmiin. Vastaavasti logiikkakommunikointia varten hyvä toteutustapa on 
OPC-rajapinta (Open connectivity via open standards), joka on avoimen tiedonsiirron 
standardi. Sitä käytetään teollisuudenautomaatiosovelluksissa, lähinnä PC-valvomojen 
ja ohjelmoitavien logiikoiden välillä. 
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5 Nykyaikainen kiinteistöautomaatiojärjestelmä 
 
Nykyään kiinteistöautomaatiojärjestelmät koostuvat valvomosta, ja liitettävyys tapahtuu 
väylätekniikalla. Valvomoa käytetään usein internetin kautta, jolloin käyttäjän ei tarvitse 
olla kohteessa. Näin mm. kiinteistön valvonta voidaan hoitaa yhdestä paikasta ja tiedot 
vioista ja ongelmista voidaan välittää toimihenkilöille tarpeen niin vaatiessa. Valvomoon 
tiedot laitteista ja toiminnoista tulevat suoraan ala-asemilta. 
 
Rakennusautomaatiojärjestelmien kehitys on ollut melko nopeaa digitaalitekniikan 
nopean kehityksen vuoksi. Paljon vielä käytössä oleviin DDC-laitteisiin (Direct Digital 
Control) siirryttiin vasta 1980-luvun alkupuolella. Sitä ennen käytettiin analogisia 
säätimiä, ja valvontatoiminnot toteutettiin säätötoiminnoista erillisenä järjestelmänä. 
Tällä hetkellä kaikki säätö- ja ohjaustoiminnot toteutetaan ohjelmallisesti, 
mutta eri valmistajilta hankittavat järjestelmät käyttävät omia tiedonsiirtoprotokolliaan. 
Ne ovat lähes poikkeuksetta suljettuja ja epästandardeja, eivätkä ne siten 
ymmärrä toisiaan. Lisäksi näiden järjestelmien integrointi on hankalaa ja kallista, 
eikä sitä juurikaan tehdä. [13, s. 9.] 
 
Nykyisin automaatiojärjestelmät ovat laajenemassa prosessinhallinnasta koko tehtaan 
hallinnan tietojärjestelmiksi. On arvioitu, että väyläpohjainen ratkaisu vähentää 
kaapelointia ja kytkentäpisteiden määrää parhaimmillaan jopa 60 – 70 %. Mikäli 
kustannusarviot osoittautuvat oikeaksi, ovat säästöt todella merkittäviä. [13, s. 33.] 
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5.1 BACNet 
 
BACnet on avoin rakennusautomaatiojärjestelmän tietoliikenneprotokolla, joka on kehi-
tetty vastaamaan erityisesti talotekniikan tarpeisiin. BACnetin yksi perusajatus on, että 
se ei ole riippuvainen mistään tietystä laite- tai ohjelmistoalustasta. Protokolla on yh-
teensopiva sekä Vacon NX -sarjan että uuden Vacon 10:n ja Vacon 100 HVAC:n kans-
sa.[11] 
  
BACnet-standardi on laajuudeltaan n. 700-sivuinen, ja se määrittelee BACnetin sopivis-
ta kaapeleista lähtien yksittäisiin ohjelmakäskyihin asti. BACnet-verkossa toimiville lait-
teille on määritelty tarvittavat standardiobjektit, ja objektien välinen tietoliikenne muo-
dostetaan standardiviesteillä. [11] 
 
BACnet ei ole:  BACnet on: 
 
Kenttäväylä   BACnet on kommunikointiprotokolla 
Komponentti tai ohjelma  BACnet on standardikirja 
Ilmainen   Standardikirja on maksullinen 
Plug & Play   Osoitteet ovat staattisia 
  
BACnet on vastaus integraation haasteisiin 
 
 
[11] 
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Monet eri toimittajien järjestelmät toimivat rinnakkain, esim. talotekniikka, valaistus, 
paloilmoitus, video- ja kulunvalvonta ja työajanseuranta. BACnet toimii yhteisenä ”kie-
lenä” laitevalmistajien, laitteiden ja järjestelmien sekä valvomoiden välillä. [11] 
 
Eri automaatiojärjestelmien integrointi 
 
 
Lähtökohtana useamman eri automaatiojärjestelmän integroimisessa yhdeksi kokonai-
suudeksi on laatia selkeä automaatiojärjestelmän hierarkiamalli. Hierarkiamallissa on 
huomioitava kaikki järjestelmän tasot: 
 
Hallinnollinen/järjestelmä taso (management level)  
Valvomojärjestelmät 
Visualisointi 
Automaatiotaso (automation level)  
Alakeskukset (VAK) 
Muut säätimet (DDC) ja taajuusmuuttajat 
Kenttälaitetaso (field level)  
Taajuusmuuttajat, peltimoottorit, venttiilit jne. 
Tulevaisuuden kanssa yhteensopiva 
[11] 
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BACnet alustasta ja valmistajasta riippumattomana protokollana takaa avoimen vertai-
lun. Vuoden 2012 loppuun mennessä 328 valmistajaa oli rekisteröinyt BACnet Vendor 
ID:n. Jokaisella BACnet-laitteella tulee olla luettava valmistajatunnus, joka estää tehok-
kaasti ”villit viritelmät”. BACnet-laite on tulevaisuuden kanssa yhteensopiva. Tämä on 
yksi lisäsyy, miksi BACnet on tällä hetkellä voimakkaimmin kasvava protokolla. [11] 
 
5.2 Mittaukset ja ohjaukset 
 
Nykyaikaisessa kiinteistöautomaatiojärjestelmässä on mm. CO2-, lämpötila- ja koste-
usmittauksia sekä mahdollisesti läsnäoloantureita, joiden avulla ilmanvaihtoa ohjataan. 
Lisäksi valoja ohjataan liiketunnistimilla, läsnäoloantureilla ja/tai valoisuusantureiden 
avulla. Näiden mittaus/havainnointitietojen pohjalta tehdään myös korjauksia laitteisto-
jen ohjauksiin ja säätökaavioihin, jotta saataisiin viihtyvyyden tasoa nostettua ja ener-
giankulutusta pienennettyä.  
 
Nykyään myös ilmanvaihtokoneiden yhteydessä on oma pieni keskus (CPU-yksikkö), 
johon tulee kaikki koneeseen liittyvien anturien ja laitteiden kytkennät. Keskuksesta 
lähtee ainoastaan kaksi johtoa (sähkön syöttö ja tiedonsiirto) ala-asemalle, minkä kaut-
ta voidaan tehdä muutoksia koneen toimintaan. Näin saavutetaan tuntuvia säästöjä 
kaapelointikustannuksissa ja käytettävyyden yksinkertaistumisessa. Erillisiä ryhmäkes-
kuksia ei tämän takia enää nykyään juurikaan uudiskohteissa käytetä. 
 
Valaistus hoidetaan nykyään usein läsnäolotunnistuksen (PIR = Passive infrared sen-
sor) ja/tai liiketunnistuksen avulla. Itse valojen ohjaukset tekee valo-
ohjauselektroniikka. Pelkästään valo-ohjauselektroniikan avulla voidaan saavuttaa n. 
25 %:n energiankulutuksen säästö. Jos tähän lisätään vielä energiatehokkaammat va-
laisimet ja läsnäolotunnistus (PIR) sekä vakiovalotaso, voidaan saavuttaa n. 80 %:n 
energiankulutuksen väheneminen jo pelkästään valaistuksen avulla. Prosenttiarvot 
kuvastavat arvioitua säästöä energiankulutuksessa, verrattuna tavalliseen valaistuksen 
ohjaukseen (T8-valaisin vaihdettu T5-valaisimeen ja se on kytketty läsnäolotunnistuk-
seen). Tämän ratkaisun kautta saadaan valaistusta säädetty vallitsevat luokan käytön 
mukaan. [7] 
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Näiden järjestelmien rinnalle on myös tullut ns. digitaalisesti ohjattuja valaistus järjes-
telmiä, joista esimerkkiratkaisuita ovat mm. AG-DALI ja DSI. Nämä ovat kilpailevia 
standardeja, joista uudempi DALI on avoin ja vanhempi DSI suljettustandardi. Molem-
mat perustuvat tekniikan IEC 62386 -standardiin, kuitenkin DALI:n pohjana on käytetty 
DSI-standardia. Niiden ideana on mahdollistaa 0-10 V valaistuksen säädöt ja tätä kaut-
ta myös valojen himmentämisen tarvittaessa. Lisäksi standardeissa on otettu huomioon 
palavien lamppujen havaitseminen, jolloin ne voidaan vaihtaa. 
[7] [12] 
 
Vedenkulutukseen vaikuttavat suuresti ihmisten kulutustottumukset, ja näihin vaikutta-
minen on ehkä tärkein toimenpide. Ohjeistus ja tiedottaminen esimerkiksi ohjeiden 
avulla voi vaikuttaa kulutukseen myönteisellä tavalla. Tätä edesauttamaan voidaan 
esim. hanoihin asentaa liiketunnistimet, eli jos käsi viedään tarpeeksi lähelle hanaa, 
alkaa vettä virrata, ja kun käsi viedään pois tunnistimelta, katkeaa veden tulo muuta-
man sekunnin kuluttua. Totta kai myös vettä käyttävien laitteiden vaihtaminen uudem-
piin energiatehokkaampiin ja taloudellisempiin aikaan saa säästöjä. 
 
Lämmitykseen vaikuttaminen edellyttää kiinteistön ns. vuotokohtien selvittämistä, mis-
sä mm. ikkunoiden tai ovien tiivisteet eivät pidä tai pidetäänkö jossain ikkunaa tai ovea 
turhaa auki, jolloin ilmanvaihtokin saattaa ns. ”seota” eli saa väärää informaatiota. Näi-
hin kohtiin on hyvä kiinnittää huomiota. 
 
Hyvänä esimerkkiratkaisuna voitaisiin pitää Swegon Oy:n tarpeenmukaisen ilmanvaih-
don WISE-järjestelmää, jonka avulla voidaan tehdä tila-, vyöhyke- ja aluekohtaisia oh-
jauksia ilmanvaihdon ja tarvittaessa valaistuksen sekä lämmityksen ohjauksien suh-
teen. Järjestelmään voidaan liittää muiden valmistajien huonesäätimiä, ja se on mah-
dollista liittää Super WISE -tiedonsiirtoyksikön kautta joko Modbus RTU- tai BACnet 
TCP -tiedonsiirron välityksellä kiinteistöautomaatiojärjestelmään, jolloin mm. mittaus- ja 
ohjaustietoja saadaan valvomoon sekä asetusarvoja voidaan muuttaa valvomosta kä-
sin. 
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5.3 Liitännät 
 
Nykyaikainen valvomo on käytettävissä internetpohjaisesti (Web-käyttöliittymä), eli ver-
kon yli voidaan seurata ja muokata kiinteistöautomaation toimintaa. Tätä kautta mm. 
kiinteistönhuolto ja ylläpito voidaan osittain hoitaa kiinteistön ulkopuolelta ja ainoastaan 
tarvittaessa paikalle tulee huoltohenkilökuntaa. Tällä tavoin resursseja ei tarvita niin 
paljon ja ylläpito on joustavaa. 
 
Monet uudet kiinteistöautomaatiojärjestelmät toteutetaan kenttäväyläperiaatteella, eli 
toimilaitteet sisältävät ”älyä” ja voivat muuttaa toimintaansa mittaustietojen ja tarpeiden 
mukaan ilman erillistä tietokonetta tai keskusyksikköä. Näin vähennetään kaapelointi-
kustannuksia ja saavutetaan yksinkertaisempi järjestelmähierarkia. 
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6 Modernisointiehdotukset 
 
Kiinteistöautomaation tekniikka kampuksessa eritoten A-osassa on vanhaa, laitteet ja 
liitännät ovat pääasiassa 1990-luvulta, ja siihen on tehty vain pieniä paikallisia muutok-
sia 2000-luvulla. Tästä syystä jo pienillä muutoksilla voitaisiin saavuttaa hyviä tuloksia 
energiatehokkuuden vähentämisessä. Suurimmat ongelmat A-osassa ovat ilmanvaih-
don riittämättömyys ja seurannan/mittauksien puute. Uudemmassa osassa (B-osa) on 
myös ongelmia ilmanvaihdon suhteen, ja siksi tässä on käyty läpi modernisointia kos-
kien kampuksen molempia osia. Tarkemmin on käsitelty B-osan pilottikohteet B243 ja 
B244 ja niihin toteutettu tarpeenmukainen ilmanvaihtojärjestelmä Swegonin WISE-
järjestelmän avulla.  
 
Kiinteistön ilmanvaihtoa olisi syytä kehittää vaihevaiheelta ja saada sitä kautta viihty-
vyys ja hyvinvointi paremmalle tasolle. Tällä hetkellä ilmanvaihto toimii monessa pai-
kassa jatkuvasti täydellä teholla, vaikka kaikissa tiloissa ei edes ole toimintaa kuin 
muutama tunti päivässä tai viikossa. Tässä olisi hyvä säästökohde, jos ilmanvaihto 
toimisi vain tarpeen mukaan ja ilmanvaihdon tehokkuutta voitaisiin lisäksi parantaa 
esim. lämpökameramittauksella, jolla saataisiin selville mahdolliset lämpövuotokohdat 
ja kosteusvaurio, mitkä vaikuttavat tiloissa vallitsevan ilmanlaatuun. Ilmanvaihdon muu-
tokset vaativat myös kiinteistöautomaatiojärjestelmän modernisointia, jolloin tulee arvi-
oida tarkkaan, mikä on kannattavaa, koska modernisoinnista tulee äkkiä melko laaja ja 
kustannukset kasvavat.  
 
Kiinteistöjen valaistuksen ohjaus on tällä hetkellä pääosin manuaalista, mikä aiheuttaa 
paljon valojen turhaa palamista. Tämä tietenkin lisää energiankulutusta ja vaikuttaa 
myös yleiseen viihtyvyyteen, miksi olisikin hyvä pystyä toteuttamaan ratkaisu, jossa 
voitaisiin käyttää samoja mittauksia ja olemassa olevia toimintoja hyödyksi. Tällöin kus-
tannukset pysyvät alhaisempina ja vältetään päällekkäisyyksiä. 
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6.1 Tarpeenmukainen ilmanvaihto ja lisäsovellukset 
 
Tarpeenmukainen ilmanvaihto voidaan toteuttaa muutamalla eri tavalla ja normaalilla 
"vanhalla" toteutustavalla. Ilmanvaihtokoneen ohjaukset muutetaan esim. taajuusmuut-
tajaohjatuiksi, jolloin taajuusmuuttajaa ohjataan lämpötila- ja paineanturien avulla. To-
teutus voidaan tehdä myös EC-moottoriohjauksen avulla, joskin sen kustannukset ovat 
hiukan taajuusmuuttajaohjausta kalliimmat. Mahdollista on myös tilakohtainen ratkaisu, 
jolloin luokkiin ja tiloihin asennetaan mm. lämpötila-, CO2- ja kosteusmittaukset sekä 
läsnäoloanturointi, jolloin ohjauksia voitaisiin muuttaa aina näiden tietojen pohjalta. 
Tällöin ilmanvaihto toimii aina kun tarvitsee, mutta turha käynti saataisiin 
pois/vähennettyä. Tähän kehitysajatuksena voitaisiin miettiä myös tilanvarausjärjestel-
män tai RFID tagin kautta saatavan läsnäolo-tiedon liittämistä mm. ilmanvaihdon tai 
lämmityksen hallintaan, jolloin luokkatilojen ilmastointia voidaan säätää jo etukäteen 
tulevan käyttäjämäärään ja käytön ajankohdan mukaan sopivaksi. Tämä tietysti edellyt-
tää, että järjestelmistä saadut tiedot ovat tarkkoja, koska muutoin ilmanvaihto saattaisi 
alkaa poukkoilla päällä/pois. Kuitenkin yksinkertaisesti toteutus voisi olla, että tietoja 
käytetään lisätietona mm. ilmanvaihdon aikaohjelmaan, jolloin ilmanvaihdon toimintaa 
vain hienosäädetään normaalinohjauksen lisäksi. 
 
Toinen tapa on tehdä tarpeenmukainen ilmanvaihto modernimmalla tavalla, kuten Oy 
Swegon Ab:n WISE-järjestelmällä. WISE-järjestelmän idea on saada ilmanvaihto yh-
deksi kokonaisuudeksi, jolloin sen hallinta on yksinkertaisempaa. Tämä tarkoittaa käy-
tännössä sitä, että tilakohtaisesti asennetaan tarvittavat huonesäätöpellit ja tarvittaessa 
vyöhykesäätöpellit, jotka ohjautuvat järjestelmään kuuluvien lämpötila-, VOC-/CO2-, 
ilmanvirtausmittauksien sekä läsnäoloanturin avulla. Näitä peltejä voidaan hallita Web-
käyttöliittymän kautta, joka on mahdollista liittää kiinteistöautomaation valvomoon WI-
SE-tiedonsiirtoyksikön avulla. Pilotoinnin edellytyksenä pidettiin järjestelmänhallintaa 
tarpeen mukaan suoraan valvomosta käsin.  
 
WISE-järjestelmä voi koostua joko pelkistä säätöpelleistä tai ilmanvaihtokoneesta ja 
säätöpelleistä. Tämän projektin osalta lähettiin asiaa tutkimaan vain säätöpeltien kaut-
ta, koska koko ilmavaihtokoneen vaihtaminen olisi liian suuri investointi projektin aika-
taulussa eikä asennus olisi mahdollista ilman muutoksia ilmanvaihtokonehuoneeseen, 
mikä taas tarvitsee pidemmän toteutusajan. WISE:n tiedonsiirto tapahtuu Ethernet-
pohjaisesti ja tavallisilla verkkokaapeleilla RJ12 ja RJ45. 
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WISE-järjestelmän on mahdollisuus hoitaa niin ilmanvaihto, jäähdytys kuin valaistuskin, 
jolloin ei olisi monta erilaista järjestelmää ja kokonaisuus saataisiin pidettyä yksinker-
taisena. Järjestelmän avulla on mahdollista toteuttaa huone-/tila- ja vyöhykekohtaisia 
ratkaisuja sekä koko kiinteistön kattavia ratkaisuja ilmanvaihdon, lämmityksen, jäähdy-
tyksen ja valaistuksen ohjaukseen. Järjestelmän laajuutta voidaan laajentaa tarvittaes-
sa myöhemmin uusilla vyöhyke- ja huonesäätöpelleillä, jotka WISE-järjestelmä tunnis-
taa automaattisesti. Lisätyötä tässä voi aiheuttaa kampuksen kuvien puutteellisuus, 
mikä olisi tärkeä asia korjata ennen mahdollisia suurempia toimenpiteitä tai niiden yh-
teydessä. Lisäksi haluttaessa hallita järjestelmää valvomosta täytyy valvomografiikkaan 
lisätä uudet toimilaitteet sekä niiden mittaukset ja säätöarvot sekä luoda käyttöympäris-
tö, jolloin kaikkea voitaisiin hallita yhdestä paikasta. 
 
Ilmanvaihdon ohjaukseen voitaisiin ottaa myös mukaan mm. sääasemilta saatava sää-
tieto, jolloin ulkona vallitseva säätila voidaan ottaa huomioon ilmastoinnissa ja ilman-
vaihdossa. Aurinko nousee idästä ja laskee länteen, mikä tarkoittaa, että päivällä kiin-
teistön eteläosassa voi olla kuuma, jolloin lämmitystä ei tarvita niin paljon jos ollenkaan, 
mutta vastaavasti jäähdytykselle voi olla tarvetta. Toisaalta taas pohjoisosassa voi olla 
samaan aikaan viileä, jolloin siellä tarvitaan lämmitystä jäähdytyksen sijasta. Tämän 
johdosta ilmanvaihdon säätäminen tarpeen mukaan vaikuttaa positiivisesti viihtyvyy-
teen, ja samalla säästetään energiaa, koska lämmintä osaa ei turhaan lämmitetä. 
 
6.2 Ala-asemat ja uudet mittaukset 
 
Ala-asemien laitteistoja olisi syytä uusia, ja hyviä kohteita ovat kaikki vanhalla AT-
MOS88 CPU -yksiköillä varustetut ala-asemat (1, 3, 4, 20), jotka tulisi vaihtaa uusiin 
Atmosware IC1000 -yksiköihin, kuten ala-asemalla 2 ja 22 on jo tehty (Liite 3: Ala-
asemien yhteenveto, Liite 4: Hierarkiakaavio järjestelmästä) ja ala-asemaan 21 teh-
dään pilotoinnin yhteydessä. CPU-yksiköiden uusimisella saadaan tiedonsiirto tapah-
tumaan Ethernet-pohjaisesti, jolloin vältytään useammalta erilaiselta tiedonsiirtotavalta 
sekä koko järjestelmä olisi yhdenmukainen.  
 
Laajennettavuus paranee ja lisäksi ukkosmyrskyjen aiheuttamat ongelmat yksiköiden 
toimivuudessa voitaisiin välttää. Tämä myös edesauttaa mahdollisten muiden liitäntö-
jen tekemisiä myöhemmin, kun koko järjestelmä on yhdenmukainen. Esim. mittaus- ja 
kulutustietojen keruu ulkoisiin järjestelmiin onnistuu Modbus-protokollan avulla yksin-
kertaisesti. 
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Uusia mittauksia varten (mm. tarpeenmukaista ilmanvaihtoa varten) kytkentäkortteja 
voidaan tarvita ja tarvitaankin lisää, siksi I/O-korttien ja ala-asemien laajennusmahdolli-
suus on otettava huomioon modernisointia tehtäessä. Vuonna 1999 on määritetty kiin-
teistöautomaation perusvaatimukset Myyrmäen kiinteistön osalta, ja siinä on arvioitu, 
että olisi hyvä varautua n. 10 % laajennusmahdollisuuteen ala-asemilla ja CPU-
yksiköissä tulevaisuudessa. Tällöin mahdollisten lisäohjausten ja mittausten liittäminen 
osaksi järjestelmän toimintaa onnistuu ilman uusien liitäntäkorttien hankkimista, mikä 
taas helpottaa muutoksien tekoa hiukan. Tämän perusteella voidaan todeta, että 
Myyrmäen kiinteistön I/O-pisteiden laajennusmahdollisuus tulisi pitää n. 10 %:ssa ko-
konaismäärästä ala-asemittain ja CPU-yksiköiden uusimisen yhteydessä saataisiin 
laajennettua mm. ohjauksien, mittauksien ja säätöjen listauksien määrää, jotta jatkos-
sakin kaikki tarvittavat I/O-pisteet saadaan CPU-yksikön käsiteltäväksi. 
 
Tällä hetkellä huonoin tilanne laajennettavuudessa on ala-asemalla 21, jossa on n. 9 % 
vapaana, ja ala-asemalla 22, jossa on n. 6,5 % vapaana. Näihin voisi hiukan lisätä uu-
sia I/O-kortteja, jotta laajennettavuuteen olisi varauduttu sekä I/O:n hajoamista varten 
olisi ns. ”hätävaraa”. Muilla ala-asemilla (1-4 ja 20) on vielä hiukan varaa lisätä mitta-
uksia ja ohjauksia vanhoihin I/O-kortteihin, mutta nämäkin on hyvä ottaa huomioon 
modernisointia tehtäessä. Varsinkin, jos ilmanvaihto toteutetaan tarpeenmukaisella 
ohjauksella, tarvitsee uudet mittaukset, mm. lämpötila, CO2-mittaukset, läsnäolo- ja/tai 
liiketunnistimet kytkeä ala-asemaan, jotta niiden mittaustiedon pohjalta voidaan ohjata 
ilmanvaihtokoneen puhaltimia. Puhaltimien moottoreiden ohjausta varten taas tarvitaan 
joko taajuusmuuttajat tai EC-moottorit. Molemmissa tapauksissa ala-asemaan tulee 
kuitenkin vähintään kaksi ohjaustietoa, jotta tulo- ja poistopuhaltimien moottoreita saa-
daan ohjattua. 
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6.3 Kiinteistön ylläpito 
 
Kiinteistöautomaatiojärjestelmän ylläpidon ja sen toiminnan seuraamisen puolella olisi 
syytä selvittää, voitaisiinko saavuttaa parempia ratkaisuja tehostamalla yhteistyötä toi-
mijoiden välillä, tarkistamalla sopimuksien sisällöt ja vähentämällä toimijoiden määrää. 
Työtä tehtäessä eivät selvinneet täysin kaikkien toimijoiden vastuut ja rajat kiinteistös-
sä, koska kaikkia sopimuksia ei ollut saatavilla. Tämä on kuitenkin tärkeä asia, jos ha-
lutaan kehittää kiinteistön energiatehokkuutta tulevaisuudessa ja edesauttaa mahdol-
lisien toteutuksien läpivientiä, koska kaikilla on omat toimialueensa ja niillä vastuuhen-
kilöt. 
 
Kiinteistöautomaation selvityksen yhteydessä tulivat väkisinkin vastaan kiinteistön eri 
toimijat, ja tätä kautta saatiin jonkinlainen kuva, mitkä ovat kenenkin toimenkuvat yllä-
pidollisesti. Kiinteistössä toimii tällä hetkellä yhteensä kolme toimijaa, joista L & T vas-
taa kiinteistönhuollosta ja ylläpidosta, Schneider Electric kiinteistöautomaatiojärjestel-
mästä ja sen muutoksista/laajennuksista ja Granlund kiinteistön ylläpidonseurannasta 
sekä kehitysehdotusten välittämisestä kiinteistönhuollolle. 
 
Kaikkien toimijoiden roolia olisi syytä tarkastella, jotta toimijat saataisiin toimimaan 
enemmän yhteistyössä. Tärkeä seikka on myös, että tieto, mitä ja milloin on tehty, välit-
tyisi ja olisi käytettävissä jokaisella toimijalla. Tällä hetkellä tilanne ei ole tämä, vaan 
jokainen toimija käy tekemässä omat tehtävänsä, mutta siitä ei informoida mm. kiinteis-
tönhuollolle lainkaan tai hyvin heikosti. Tällöin monet muutokset ja ongelmat voivat 
jäädä ja jäävätkin muilta toimijoilta huomaamatta. Tavoitteeksi tulevaisuudessa olisikin 
syytä asettaa, että kaikilla kiinteistön toimijoilla olisi yhteinen tavoite eli kiinteistön ener-
giatehokkuuden parantaminen ja modernisointi. Kun nämä asiat saataisiin kuntoon, 
hankkeiden toteutuskin olisi yksinkertaisempaa ja vältytään ristiriidoilta sekä epätietoi-
suudelta, mitä tarvitsee tehdä ja mitä on jo tehty. Kattavampi suunnitelma kiinteistön 
modernisoinnille tehdään tämän Smart Campus -hankkeen tulosten pohjalta, ja tämä 
olisi yksi tärkeimmistä ottaa huomioon. 
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6.3.1 Seuranta ja ylläpitojärjestelmät 
 
Kiinteistön tilaa ja kulutuksia seurataan mm. Granlundin Ryhti-järjestelmän avulla.  Kiin-
teistönseurantatyökalu järjestelmän energiatehokkuuden ja mahdollisten kulutuskohtei-
den havainnointia varten on hyvä apu, mutta sen käyttö vaatii oikeaa ja täsmällistä 
käyttöä. Tällä hetkellä seuranta on melko vajaavaista ja tiedot monin paikoin melko 
puutteelliset. Tämä on johtanut siihen, että esim. Lassila & Tikanoja on alkanut käyttää 
erillistä FIMX-järjestelmää Ryhti-järjestelmän ohessa. Tähän pitäisi löytää yksi koko 
kiinteistön kattava hallintatyökalu, jossa olisi ajantasaista tietoa saatavilla. Näin myös 
raportit kiinteistön toiminnasta ja kulutuksista vastaisivat paremmin totuutta.  
 
Granlundilla on etuna, että se tekee yhteistyötä Schneider Electricin kanssa ja koululla 
taas on Schneider Electricin ylläpitämä kiinteistöautomaatiojärjestelmä, joten tästä voisi 
olla hyötyä kaikille osapuolille. Kuitenkin tähän pitäisi saada myös kiinteistönhuolto 
mukaan, jotta järjestelmästä on jotain hyötyä mm. energiankulutuksen vähentämises-
sä. Schneider Electricillä on varmasti jotain suunnitelmia, kuinka kiinteistöautomaatiota 
lähdetään uudistamaan, ja tällöin myös Granlundin järjestelmän rooli olisi hyvä selvit-
tää. 
 
6.3.2 Valvomon modernisointi 
 
Kiinteistöautomaation valvomon osalta mahdollista on modernisoida grafiikat sekä sa-
malla tarkastaa listauksien tilanne, jotta tiedot olisivat ajanmukaiset. Nämä helpottavat 
jatkossa mahdollisia selvitys- ja muutostöitä, kun ei tarvitse lähteä tutkimaan järjestel-
män sisältöä tyhjästä vaan tiedot olisivat ajan tasalla. Myös kuvat ja tiedot kiinteistönsi-
sällöstä ja järjestelmien toiminnoista olisi hyvä päivittää ajan tasalle kaikkiin ylläpitojär-
jestelmiin. Sähkön-, veden- ja lämmönkulutuksien seurannan osalta tarvetta muutok-
seen myös on, koska mittaritiedot valvomossa, Ryhdissä ja ala-asemalla 3 (Lämmön-
jakohuone A-osa) ovat erisuuruisia kuin toimittajien (sähkölaitos, kaukolämmöntoimitta-
ja ja vedentoimittaja) laskuttamat/mittaamat lukemat. Tämä voi johtua siitä, että tiedot 
mm. Ryhtiin kerätään n. kerran kuukaudessa Granlundin toimesta, mutta tietojen haen-
ta-ajankohta ei ole sama kuin muiden järjestelmien tieto. Tällöin saattaa käydä niin, 
että lukemat eivät vastaa toisiaan, koska mittaustieto on otettu eri ajankohtina. 
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Lisäksi kulutuksia luetaan huoltomiehen toimesta manuaalisesti joka kuukauden lopus-
sa ja mittarien luentapäivä näyttää vaihtelevan melko paljon. Lukema tulisi ottaa mitta-
reilta aina kuun alussa, jolloin saadaan koko kuukausi ylös ja vertailu on helpompaa. 
Vaikuttaa kuitenkin siltä, että näitä huoltomiehen keräämiä tietoja ei käytetä missään 
hyödyksi, vaan kaikki Ryhdin koonti- ja kulutusraporttien tiedot ovat Granlundin ottamia 
tietoja. Mahdollista on myös impulssimittareiden mittaustiheyden riittämättömyys, mikä 
johtuu liian harvasta impulssien lähetyksestä tai siitä, että impulssimittarien kalibrointi ei 
ole enää kunnossa. Olisi syytä tarkistaa toimijoiden vastuualueita mahdollisesti selvitet-
täessä, että mittaustietoja ei kerää useampi toimija eri ajankohtina, koska se ei ole ke-
nenkään toimijan eduksi eikä auta mitenkään kiinteistön mahdollisten vikojen havait-
semisessa mm. kulutuksia vertailemalla. Kaikilla pitäisi olla käytettävissä samat mitta-
ustiedot, jolloin mahdollisten toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus on helpompaa. 
 
Paras ratkaisu saada tiedot täsmäämään olisi saada kulutustieto suoraan toimittajalta, 
jolloin valvomon tiedot vastaisivat myös laskutettua. Tätä kautta kulutuksien vertailemi-
nen kuukausien ja vuosien välillä olisi helpompaa, ja infotietojenkin levitys olisi järke-
vämpää, koska kaikilla olisi samat tiedot. Toinen ratkaisu on lisätä tarvittavat mittaukset 
itse, jolloin esim. varsinaisten mittareiden rinnalle asennetaan toiset mittarit, joilta kulu-
tustiedot saadaan. Tämä takaa mittaustietojen saannin myös tulevaisuudessa, eikä 
tarvitse miettiä, onnistuuko esim. sähköntoimittajan vaihdoksen jälkeen kulutustietojen 
saanti. 
 
6.4 Langaton anturiverkko 
 
Ilmanvaihtokoneiden ohjauksien ja muiden mittausten tueksi ja myös seurantaa ajatel-
len voitaisiin harkita langatonta anturiverkkoa. Verkon avulla voitaisiin seurata joitain 
haluttuja kohteita kiinteistössä, ilman että tarvitsee asentaa kiinteitä anturointeja. Sa-
malla saataisiin myös todettua konkreettisesti, kuinka langaton anturiverkko voisi tukea 
kiinteistöautomaatiota ja sen ohjauksia sekä seurantaa, sillä langaton tekniikka on vah-
vasti tulossa myös kiinteistöautomaatioon (mm. etäluentasähkömittarit, paikannusta) ja 
sen käyttäminen joissain osissa kohteita voisi olla hyvä paikka laitetoimittajille toteuttaa 
ja kehittää ratkaisujaan. Samalla koulutkin voisivat hyödyntää uutta tekniikkaa esim. 
opetuskäytössä.  
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Anturiverkko pitää kuitenkin pystyä liittämään kiinteistöautomaatioon, jotta esim. mitta-
ustiedot saataisiin koottua yhteen paikkaan ja ne olisi helposti välitettävissä eteenpäin 
esim. infotauluun käyttäjien nähtäväksi tai huoltomiehen käytettäväksi. Tällöin myös 
varmistetaan, että verkkoa ylläpidetään, koska se on osa järjestelmää.  
 
Pilotointimielessä langattomat mittaukset voivat olla mielenkiintoisia, ja sen avulla niitä 
voitaisiin mahdollisesti pyrkiä kehittämään paremmin toimiviksi. Järjestelmä, jossa näi-
den langattomien antureiden tietoa käytettäisiin, ei tällöin kuitenkaan saisi olla mikään 
kiinteistön toiminnan ja ylläpidon kannalta kriittinen kohde. Jos langattoman anturin 
tiedonsiirto jostain syystä häiriintyy, sen toimittaman mittaustiedon pohjalta järjestelmä 
voi toimia täysin virheellisesti. Siksi langattoman anturin mittaustiedon siirto täytyisi olla 
erittäin varmaa. Kiinteiden mittausten häiriönsieto on vielä toistaiseksi paremmalla ta-
solla. 
 
Verkon laajentaminen uusilla mittauksilla ja toimilaitteilla onnistuu helposti, joskin vielä 
toistaiseksi langattomat ratkaisut ovat melko kalliita verrattaessa kiinteisiin mittausrat-
kaisuihin. Lisäksi langattomien perusantureiden mittaustarkkuus voi olla paikoin riittä-
mätön, ja tällöin tarvitaan kalliimpia, mutta tarkempia antureita. Yleiseen olosuhdemit-
taukseen perusanturitkin soveltuvat hyvin. Usealla langattoman anturiverkon toimittajal-
la on laajat valikoimat laajennuksia verkkoon, ja ne käsittävät erilaisista mittauksista 
aina 100 V/1 A ohjauksiin ja liiketunnistimiin. Näillä ei kuitenkaan voida toteuttaa kuin 
pieniä, esim. peltien ohjauksia, mutta antureiden mittaustietoa voidaan totta kai käyttää 
hyödyksi ohjauksia tehtäessä. Automaatioliitettävyyttä varten mm. Wirepasilta on saa-
tavilla Automaatio Gateway (Modbus GW), jolloin tietoja voidaan välittää kiinteistöau-
tomaatiojärjestelmään. Langaton anturiverkko perustuu ns. nodeihin eli solmupisteisiin, 
ja järjestelmään liitetyt anturit kommunikoivat keskusyksikön kanssa (Gateway), mikä 
koontaa mittaustiedot serverille. Mahdolliset ohjaukset (päälle/pois) voidaan toteuttaa 
myös suoraan nodin kautta mittaustietoa apuna käyttäen, jolloin voidaan puhallin esim. 
käynnistää tai pysäyttää. 
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6.5 Pilotointi 
 
Projektin pilottikohteiksi valittiin Myyrmäen B-osan luokkatilat B243 ja B244. Suurin syy 
tilojen valintaa oli A-osan auditorion käyttökielto, jolloin sieltä pilottikohteita ei voitu vali-
ta ja kaikkien muiden B-osan ilmanvaihtokoneiden vaikutusalueet olivat liian suuria 
pilotoinnin toteutusta varten. Luokkatilojen ilmanvaihto hoidetaan ilmanvaihtokoneen 
TK41, joka vastaa B-osassa 13 luokkatilan, 5 varastotilan, 3 WC-tilan ja käytävien (B-
osa, kerrokset 1-3) ilmanvaihdosta. Ilmanvaihtokoneen ohjaukset sekä mittaukset si-
jaitsevat ala-asemassa 21, B-osan ilmanvaihtokonehuoneessa. Pilotointia varten tehtiin 
modernisointikaavio ala-asemalle 21 (Liite 5: Modernisointikaavio ala-asema 21). Pilo-
toinnin tavoitteena on saavuttaa kustannussäästöjä ilmanvaihdon tehokkaamman oh-
jauksen avulla sekä mahdollistaa huonekohtaisen seuranta, jolloin järjestelmän toimi-
vuuden tehokkuutta voidaan tarkkailla. Pilottiluokissa pilotoinnin avulla pyritään saavut-
tamaan n. 15 % energiansäästö vuodessa, ja se on mahdollista Swegonin järjestelmän 
ja kiinteistöautomaation modernisointien avulla.  
 
Toteutuvaa energiansäästöä seurataan EU:n vaatiman vuoden ajan, ja kiinteistöhallinto 
tekee pilotoinnin pohjalta suunnitelmia kiinteistöjen modernisoinnin suhteen tulevaisuu-
dessa. Pilottihanke jatkuu vuoden 2014 loppuun asti, ja siksi kaikki pilottikohteet ja nii-
den ratkaisut pyritään liittämään kiinteistöautomaatiojärjestelmään. Tällöin varmiste-
taan ylläpidon säilyvyys projektin jälkeen, ja pilotointien vaikutuksista sekä toimivuu-
desta saatava tieto voidaan välittää kiinteistönomistajien ja ylläpidon käytettäväksi tule-
vaisuuden kehitysehdotuksien pohjaksi. 
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6.5.1 Pilottikohteet 
 
Tila B243 (kuva 18) on tavallinen luokkahuone, joka koostuu 30 istuinpaikasta, yhdestä 
opettajan työpisteestä ja kosketusnäytöllisestä projektoritaulusta. Luokkatilan ilman-
vaihto toimii huonelämpötilan ja ilmanvaihtokoneen aikaohjelman mukaan. Valaistus 
kytketään päälle manuaalisesti seinän kytkimistä, luokkatilassa oleva liiketunnistin Vah-
ti-Jussi Master 220 HGL sammuttaa valot, jos liikettä ei 16 minuutin aikana havaita 
tilassa. Lämmityspattereita luokassa on 2 kappaletta, ja niiden ohjaus tapahtuu termo-
staattia manuaalisesti säätämällä. 
 
 
 
Kuva 18: Luokkatila B243 
 
Tila B244 (kuva 19) on ATK-luokka, joka koostuu 24 työpisteestä, yhdestä opettajan 
työpisteestä ja projektorista. Luokkatilan ilmanvaihto toimii huonelämpötilan ja ilman-
vaihtokoneen aikaohjelman mukaan. Valaistus kytketään päälle ja pois manuaalisesti 
seinän kytkimistä. Lämmityspattereita luokassa on 2 kappaletta, ja niiden ohjaus tapah-
tuu termostaattia manuaalisesti säätämällä. 
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Kuva 19: ATK-luokkatila B244 
 
6.5.2 Tehtävät muutokset ja tarpeet 
 
Tilojen ilmanvaihto muutetaan tarpeenmukaiseen ilmanvaihtoon, ja siinä apuna käytet-
täisiin Swegonin WISE-järjestelmää. Järjestelmä pitää sisällään WISE-
tiedonsiirtoyksikön ja kytkentärasiat Connect Adapt, WISE routerin (reititin), Detect Oa 
V110 -läsnäoloanturit ja huonesäätöpellit Adapt Damper (tulo- ja poisto kanavaan). 
Huonesäätöpeltejä on kaksi, joista poistoilmansäätöpelti toimii masterina (isäntä) ja 
tuloilmansäätöpelti toimii slavena (orja). Master-säätöpellissä on sisäänrakennettu 
lämpötilamittaus, ilmanvirtausmittaus ja ilmanlaatumittaus, vastaavasti Slave-säätöpelti 
pitää sisältää lämpötila- ja ilmanvirtausmittaukset.  
 
Peltien mittauksien mukaan säädetään motorisoitujen peltien asentoa tarpeen mukaan. 
Järjestelmälle annetaan käyttöliittymän kautta halutut läsnä- ja poissaoloaikojen ase-
tusarvot, joiden mukaan järjestelmä tekee tarvittavat säädöt, jotta asetusarvot saavute-
taan. Jotta järjestelmän toimii oikein, täytyy mm. läsnäoloanturille asettaa sopiva viive. 
Näin varmistetaan joustava säätö ja vältytään virhekytkennöiltä.  
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WISE-järjestelmällä on mahdollista toteuttaa myös toimialueiden jakoa. Tällöin tarvi-
taan lisäksi Damper-vyöhykesäätöpellit, jolloin ilmanvirtausta voidaan jakaa halutulla 
tavalla. Mahdollista on myös ohjata valaistusta ja patteritermostaatteja, jolloin käyte-
tään hyödyksi läsnäoloanturia. Näitä laajennuksia ei pilottikohteisiin toteutettu, mutta ne 
on mahdollista lisätä myöhemmin näin haluttaessa. 
 
Jotta Swegonin WISE-järjestelmästä saataisiin kaikki hyöty irti, täytyy ilmanvaihtokone 
TK41 muuttaa taajuusmuuttajaohjatuksi. Ilmanvaihtokoneen TK41 ohjaukset ja mitta-
ukset sijaitsevat ala-asemassa 21 (Liite 2: I/O-listaus ala-asema 21), ja sinne kytketään 
kaikki tarvittavat laajennusosat ja mittaukset, kuten tulo- ja poistokanaviin tulevat pai-
neanturit, jotta ilmanvaihtokoneen vaikutusalueelle saadaan vakiopaine sekä taajuus-
muuttajien ohjaukset. Nämä siksi, että pilottiratkaisu koskee vain kahta luokkatilaa koko 
ilmanvaihtokoneenvaikutusalueesta ja haluttiin välttää suuret muutokset muiden vaiku-
tusalueen tilojen ilmanvaihdossa. SUPER WISE -tiedonsiirtoyksikön kautta järjestelmä 
voidaan liittää kiinteistöautomaatiojärjestelmään Modbus RTU -liitännällä. Myyrmäessä 
tämä vaatii muutoksia myös kiinteistöautomatiikkaan, mm. ala-aseman 21 CPU-yksikkö 
vaihdetaan uudempaan Atmosware IC1000 -yksikköön ja uusien mittauksien ja taa-
juusmuuttajien ohjauksien takia I/O-korttien lisääminen on välttämätöntä. Ilmanvaihto-
koneen TK41 sähkönkulutus saadaan suoraan taajuusmuuttajilta, joten erillisiä sähkö-
mittareita ei tarvita. 
 
Järjestelmän hallinta kiinteistöautomaation valvomosta:  
 
Valvomografiikkaan tehdään pohjakuva kiinteistöstä, missä näkyvät kaikki tilat. Tilojen 
kohdalla näkyy oletuksena perustietoja, mm. lämpötila, läsnäolo ja mahdollisesti lan-
gattoman anturiverkon mittaustietoja. Tarkemmat tiedot tilan olosuhteista ja mittauksis-
ta saisi painamalla huoneen nimeä, joka toimisi hyperlinkkinä Swegonin järjestelmään 
kuuluvaan Web-käyttöliittymään. Näkymä voisi olla joko valvomografiikoilla tehty tai 
suoraan Web-käyttöliittymänäkymä. Valvomografiikoilla täytyy vain luoda tarvittavat 
tagit, jotka vastaavat Web-käyttöliittymän kohtia, ja käyttäjän muuttaessa valvomosta 
jotain arvoa muuttuu sama arvo myös Web-käyttöliittymään ja säätöpellit saavat ohja-
ustiedot sitä kautta.  
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Modernisoinnille edellytykseksi asetettiin, että kiinteistöntoimintoja voidaan hallita kiin-
teistöautomaation valvomosta käsin. Tällöin ei ole ns. itsenäisesti toimivia järjestelmiä, 
vaan kaikkia hallittaisiin yhdestä pisteestä tarpeen mukaan. Tietenkään järjestelmä ei 
saa olla riippuvainen vain kiinteistöautomaation valvomosta, vaan pitää pystyä toimi-
maan itsenäisesti. Esimerkiksi valvomoon tulee vikatilanne tai huoltotauko, jolloin mm. 
ilmanvaihdon, lämmityksen ja muiden kriittisten toimintojen täytyy pystyä toimimaan 
normaalisti niin kauan, että mahdollinen vika tai huoltotilanne valvomon osalta saadaan 
valmiiksi. Valvomo käytön lisäksi myös Swegonin Web-käyttöliittymä liitetään koulun 
verkkoon, jotta sieltä voidaan tarvittaessa seurata tilannetta ilman tarvetta käydä val-
vomossa. Web-käyttöliittymään on mahdollista toteuttaa käyttäjätasoja, jolloin vain tie-
tyt käyttäjät voivat muokata järjestelmän asetuksia ja toiset voivat tutustua ja katsoa, 
mitä järjestelmä pitää sisällään. 
 
Pilotointien mittaustiedot ja kiinteistöjen kulutustiedot on tarkoitus näyttää infopaneelis-
sa, joka on suunnitteilla kampuksen aulaan. Mittaus- ja kulutustiedot saadaan kiinteis-
töautomaatiojärjestelmästä käsin Modbus-kyselyn avulla, joka mahdollistaa suoran 
tiedon keruun ala-asemalta käsin. Tällöin ei tarvitse turhaa kuormittaa valvomon tie-
donsiirtoa. Modbus-kyselyn toimintaa on käsitelty kohdassa 4.8 Muut järjestelmät. 
 
6.6 Kustannus- ja takaisinmaksulaskelmat 
 
Ala-asemille modernisointi tarpeiden mukaan arvioitu peruskustannus olisi n. 3000 € + 
työt, mikä pitää sisällään 
 
x CPU-yksikön Atmosware IC1000 
x 2 kpl I/O-kortteja 
x työn (ohjelmointi, tagien lisääminen järjestelmään, valvomografiikan päivitys, 
kytkentämuutokset ala-asemaan).  
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Peruskustannuksien lisäksi tulee lisäkustannuksia, jos ilmanvaihtojärjestelmät muute-
taan tarpeenmukaisesti ohjatuiksi. Kustannuksien suuruus riippuu toteutustavasta seu-
raavasti: 
 
Taajuusmuuttajaohjatuksi muuttaminen maksaa n. 450 €/taajuusmuuttaja + työ (ilman-
vaihtokoneen tulo- ja poistopuolet tarvitsevat omansa taajuusmuuttajan), ja lisäksi tiloi-
hin mahdollisesti tulevat lisämittaukset, joilla ohjataan taajuusmuuttajaa kustantavat n. 
1000 € (sis. huonetilaan lämpötila-, CO2- ja läsnäoloanturit). Taajuusmuuttajaohjatun 
AC-moottorin etuja ovat mm. tarpeenmukainen ohjaus ja halvempi hankintahinta ver-
rattaessa EC-moottoriohjaukseen. Arvioitu kustannussäästö taajuusmuuttajaohjauksel-
le on n. 30 %. 
 
Vastaavasti korvattaessa vanhat AC-moottorit EC-moottoreilla muodostuu lisäkustan-
nuksiksi n. 3000 - 4000 € + työ sekä EC-moottoriohjausta varten tarvittavat uudet mit-
taukset n. 1000 € (sis. huonetilaan lämpötila-, CO2- ja läsnäoloanturit). EC-
moottoriohjauksen etuja on mm. laajempi säätömahdollisuus ilman taajuusmuuttajaoh-
jauksen häviöitä. Vaikka alkuinvestointi on paljon kalliimpi, voi EC-moottoriohjaus olla 
pidemmällä aikavälillä kannattavampi paremman säädettävyytensä ja pienemmän 
energiankulutuksen (verrattuna tavalliseen AC-moottoriin) vuoksi. 
 
Yleisesti koko ala-asemien modernisoinnin takaisinmaksuaika on taajuusmuuttajaohja-
uksen avulla arviolta n. 10 - 15 vuotta ja EC-moottoriohjauksen avulla arviolta n. 15 - 
30 vuotta. Takaisinmaksuaikaan vaikuttavat suuresti mittaustiedot, joilla taajuusmuutta-
jia tai EC-moottoreita ohjataan, ja lisäksi lopullinen hankintakustannus. Ilmanvaih-
donohjausten lisäksi on mahdollista toteuttaa myös lämmityksien ja valaistuksien tar-
peenmukaisia ohjausratkaisuja, millä voidaan saavuttaa lisäsäästöjä ja mitkä osaltaan 
pienentävät myös investoinnin kokonaistakaisinmaksuaikaa arviolta muutamilla vuosil-
la. 
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Pilotointi hoidettiin yhteistyössä Swegonin (tarpeenmukaisen ilmanvaihdon laitteet), 
Schneider Electricin (ilmanvaihtokoneen ohjausmuutokset ja automaatiojärjestelmän 
modernisointi) ja LVI- sekä sähköurakoinnin hoitavan Lassila & Tikanojan kanssa. Pilo-
toinnin kustannusarvio on n. 10 000 €, mikä jakaantuu eri toimijoiden kesken seuraa-
vasti: Swegonin tarpeenmukaisen ilmanvaihdon laitteet ja tarvikkeet n. 2900 €, Schnei-
der Electricin taajuusmuuttajat + ilmanvaihtokoneen ohjelmointi ja muutostyöt + Swe-
gon WISE -järjestelmän liitäntä kiinteistöautomaatiojärjestelmään n. 900 € + 3000 € + 
2750 €. 
 
L & T:n asennuskustannuksien (työ + tarvikkeet) tarkkaa kustannusta ei ollut työn te-
kohetkellä mahdollista saada, mutta ne on arvioitu olevan n. 2000 €. Alkuinvestoinnin 
ja arvioidun energiansäästön avulla investoinnin takaisinmaksuajaksi saataisiin n. 33 
vuotta, johtuen lähinnä pakollisista automaatiojärjestelmään tehtävistä modernisoin-
neista (CPU-yksikkö ja ilmanvaihtokoneen ohjausmuutokset).  
 
Ilmanvaihtokoneen toiminta-aika päivässä on n. 15 h, ja nykyisellään ilmanvaihtokone 
toimii koko tämän ajan täydellä teholla, vaikka tilassa ei olisi toimintaa. Jos ilmanvaih-
tokonetta ohjattaisiinkin sama 15 h siten, että 2 h kone toimisi ns. puolella teholla ja 
sitten 12 h täydellä teholla ja lopuksi vielä 1 h verran puolella teholla päivän aikana, 
voidaan tätä kautta saavuttaa arviolta n. 300 - 400 € säästöä per vuosi jo pelkästään 
sähkönkulutuksessa, mikä taas näkyy takaisinmaksuajassa positiivisesti. Takaisinmak-
suaika aikaohjelman muutoksien jälkeen olisi koko investoinnilla n. 27 vuotta. (Liite 7: 
Modernisoinnin kustannus- ja takaisinmaksuarvio) 
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7 Yhteenveto 
 
Tulevaisuudessa kiinteistöautomaatiojärjestelmien tehostaminen on yksi askel kohti 
energiatehokkaampaa kiinteistönylläpitoa, ja automaatio tulee olemaan siinä tärkeässä 
osassa. Projektin aikana vastaan tuli paljon erilaisia ongelmia ja haasteita, mm. kiin-
teistöpäällikön puuttuminen ja ala-asemilla olevien listauspapereiden puutteellisuus, 
jotka hidastivat osin selvitystyötä ja myöhemmin myös pilotointien toteutusta. Järjes-
telmään tehtyjä muutoksia ei juuri muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta ole kirjattu 
mihinkään; kirjatut tiedot ovat vuodelta 2002. Kiinteistön toiminnan seurantaan käyte-
tyssä Ryhti-järjestelmässä on paljon vanhaa tietoa, eikä uusia tietoja/raportteja ole tul-
lut vuoden 2009 jälkeen lainkaan, vaikka ne olisivat energiatehokkuuden kannalta en-
sisijaisen tärkeitä, jotta muutoksia toiminnassa ja vikoja järjestelmässä voidaan havaita 
ja korjata. A-osassa monia ilmanvaihdon ohjauksia on muutettu ala-aseman CPU-
yksiköstä käsin toimimaan tilassa ”Nopea”, ja niiden valvomo-ohjaus on poistettu käy-
töstä kokonaan. Tällöin ilmanvaihtokoneen aikaohjelma ei vaikuta ilmanvaihtokoneen 
toiminta nopeuteen (Hidas, Nopea), mutta ilmanvaihto on päällä, vaikka tilas-
sa/toimialueella ei olisi tarvetta täydelle ilmanvaihdon nopeudelle. Ilmanvaihdon riittä-
mättömyys on suurimpia syitä, miksi aikaohjelman säätö on ohitettu. Tämä tieto on 
saatavilla vain ala-aseman CPU-yksiköstä, ja siksi olisikin hyvä saada ohjausmuutos-
merkinnät tulevaisuudessa selvästi esille. 
 
Kaikesta huolimatta saatiin selville paljon Modernisointiehdotukset-kohdassa (ks. kohta 
6. Modernisointiehdotukset) läpi käytyjä ongelmia ja niihin ratkaisuja. Muutostarpeita 
kiinteistössä on, ja pienillä muutoksilla voidaan jo saavuttaa parannuksia mm. hyvin-
voinnin ja viihtyvyyden osalta. Ensimmäinen askel kohti tehokkaammin toimivaa kiin-
teistöä on saada korjattua suurimmat ongelmat kiinteistön toiminnassa/ylläpidossa, 
joiden kuntoon saamisen avulla modernisointitarpeet on helpompi viedä läpi, kun kaikil-
la on yhteinen näkemys asiasta. 
 
Projektin yhteydessä toteutetut pilottikohteet olivat pieni osa koko kiinteistön moder-
nisointitarpeesta, mutta niiden avulla saadaan tietoa modernisoinnin kannattavuudesta 
ja eri tavoista toteuttaa se. Swegonin tarpeenmukaisen ilmanvaihdon WISE-järjestelmä 
vaikutti erittäin mielenkiintoiselta ratkaisulta yhdistää ilmanvaihto ja automaatio toisiinsa 
ja saada tätä kautta tehtyä niistä ns. pakettiratkaisu, jota voidaan tarpeen mukaan rää-
tälöidä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaan.  
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Totta kai tarpeenmukainen ilmanvaihto on vielä melko uusi tapa ilmanvaihdon ohjauk-
seen, ja varsinkin pakettiratkaisuja, missä ilmanvaihto ja automaatio on liitetty jo toisiin-
sa, on toistaiseksi vielä melko vähän saatavilla. WISE-järjestelmän kustannukset osoit-
tautuivat paljon pienemmiksi kuin vastaava toteutettuna ”vanhalla” tavalla, jossa ilman-
vaihdon eri osat tulevat eri toimijoilta ja kokonaisuutta hallitaan kiinteistöautomaatiosta. 
Kustannukset nousevat usein, jos toimijoita on useita. Lisäksi pakettiratkaisu on mah-
dollista toteuttaa melko yksinkertaisesti esim. saneerauskohteeseen, koska se voidaan 
liittää osaksi vanhaa järjestelmää ja sen asennus on yksinkertaista. 
 
Swegonin WISE-järjestelmää on mahdollista tulevaisuudessa laajentaa nyt toteutetuis-
ta pilottikohteista kattamaan aina koko ilmanvaihtokoneen toimialueen ja myöhemmin 
kaikki kiinteistön ilmanvaihtokoneet. Esimerkiksi ilmanvaihtokoneen TK41 toimialuee-
seen kuuluu n. 13 luokkatilaa, 5 varastoa, 3 WC-tilaa ja käytävät (B-osa, kerrokset 1 - 
3), jolloin nykyisiin ilmanvaihtokanaviin asennettaisiin vyöhykepeltejä, joiden avulla 
toimialuetta saataisiin jaettua pienempiin osiin/yksiköihin. Näitä osia/yksiköitä voitaisiin 
sitten hallita ja ohjata tarpeenmukaan, ilman että se vaikuttaisi muiden toimialueeseen 
kuuluvien tilojen olosuhteisiin. Lisäksi pilottiluokkatiloihin (B243 ja B244) olisi mahdollis-
ta lisätä nykyisen järjestelmän yhteyteen mm. valaistuksen- ja patteritermostaattienoh-
jaus sekä huonelämpötilansäätötermostaatti, jolloin voidaan laajentaa tarpeenmukai-
sen olosuhteidensäädön laajuutta luokkatilassa. Valaistuksen ja patteritermostaattien 
säädöt voidaan toteuttaa jo olemassa olevien WISE-järjestelmän anturointien avulla. 
Vastaavanlainen kokonaisuus on mahdollista toteuttaa myös muihin kiinteistöjen luok-
katiloihin ja tätä kautta kiinteistön kaikki ilmanvaihto-, lämmitys- ja valaistusjärjestelmät 
on mahdollista saada tarpeenmukaisesti ohjatuiksi. 
 
Uudenlaiset ohjaustavat ja lisäjärjestelmät vaativat usein muutoksia myös itse kiinteis-
töautomaatiojärjestelmään, jolloin vanhojen kiinteistöautomaatiojärjestelmien yhteen-
sopivuus uusien ratkaisujen kanssa tulee selvittää tarkasti. Nykyaikainen kiinteistöau-
tomaatiojärjestelmä toimii internetpohjaisesti ja liikennöinti mm. ala-asemien välillä ta-
pahtuu TCP/IP-protokollan avulla, jolloin järjestelmän ylläpitoa varten ei tarvita välttä-
mättä paikalla olevaa henkilökuntaa. Nämä muutokset vaativat vanhoissa kiinteistöissä 
muutoksia liitäntöihin ja laitteisiin, mutta saatu hyöty saavutetaan järjestelmän yhden-
mukaistumisella ja etäkäyttö/seurantamahdollisuudella. Lisäksi järjestelmän käyttämi-
nen usein yksinkertaistuu, jolloin käyttökoulutuksen tarve pienenee ja käyttö on hel-
pompaa. Tämä on joustavampi ratkaisu, jos kiinteistön ylläpitohenkilökunta vaihtuu 
usein. Vaikka järjestelmät kehittyvät ja niiden käyttöä pyritään helpottamaan, täytyy 
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kaikesta huolimatta muistaa varmistaa käyttäjien kouluttaminen järjestelmien käyttöön. 
Ilman asianmukaista käyttökoulutusta voi toimivankin järjestelmän saada toimimatto-
maksi. Koulutuksella samalla varmistetaan, että mahdolliset viat ja ongelmat opitaan 
havaitsemaan hyvissä ajoin, kun tiedetään järjestelmän toiminta. Tätä kautta tarvittavat 
korjaukset saadaan tehtyä mahdollisimman pian ongelmia havaittaessa ja järjestelmien 
normaali toiminta saadaan turvattua. 
 
Erilaisia ratkaisuja kannattaa pilotoida, jolloin nähdään niiden edut ja mahdolliset haitat 
ja näistä voidaan sitten valita parhaiten kiinteistöön sopiva modernisointitapa ja lähteä 
tekemään laajamittaisempaa modernisointia koko kampuksen kohdalla. Pilotoinnin 
seuranta jatkuu vuoden 2014 loppuun saakka, jolloin nähdään, kuinka parannusratkai-
sut ovat vaikuttaneet ja ovatko ne toteutuskelpoisia laajemmassa mittakaavassa. Kiin-
teistön laajempi modernisointi suunnitellaan ja toteutetaan osin tämän projektin tulos-
ten pohjalta, jolloin käytettävissä on käyttäjäkokemukset projektin aikana toteutetuista 
pilotoinneista. Tämä auttaa tulevaisuudessa tekemään ratkaisuja eri modernisointirat-
kaisujen kannattavuuden välillä. 
 
Kustannus- ja takaisinmaksuarvio kertoo, että modernisoinnit ovat pienessä mittakaa-
vassa (pilotointi) vielä kannattamattomia varsinkin, jos järjestelmään joudutaan teke-
mään paljon toiminnan kannalta välttämättömiä muutoksia. Jos koko kiinteistön ilman-
vaihto muutettaisiin kokonaan tarpeenmukaiseksi, olisi alkuinvestointi iso, mutta tällöin 
siitä saadaan kannattavampi ja se maksaa itsensä takaisin suhteessa lyhyemmässä 
ajassa. Tärkein tavoite olisi löytää kompromissi kulutuksen sekä hyvinvoinnin ja viihty-
vyyden välillä, koska usein kulutusta joudutaan hiukan nostamaan, jotta saavutetaan 
halutut olosuhteet. Tulevaisuudessa uusien teknologioiden käyttö kiinteistöautomaati-
ossa auttaa parantamaan toiminnan tehokkuutta, ja siksi modernisointi sekä pilotointi 
ovat tärkeitä asioita, jotta näitä uusia tekniikoita ja tapoja toteuttaa asioita saadaan ke-
hitettyä vieläkin paremmiksi. Uusi tekniikka ja tavat vaativat kuitenkin, että kiinteistön-
perustoiminnot ovat kunnossa ja jokainen toimija tietää, mikä on hänen roolinsa kiin-
teistössä. Tällöin saadaan parannuksia tehtyä ilman suuria erimielisyyksiä, ja kustan-
nuksetkin pysyvät maltillisina, koska sopimukset toimijoiden ja kiinteistönomistajien 
välillä on kunnossa. 
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Kotelointikuva ala-asema 21 
 
Liite 2 
  1 (4) 
 
I/O -listaus ala-asema 21 digitaalitulot 
 
Modulilista Ala-asema 21 Yhteensä: 172 kpl I/O -pisteitä 9,30 % vapaana
Sijainti: B-osa Ilmanvaihtokonehuone 4.kerros Vapaana: 16 kpl I/O -pisteitä
I.21_JK61-P1 PUMPPU LIUOSLAUHD. JK1  21 8 1 1, 2 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-P2 PUMPPU VARAAJAN LAT.  21 8 2 3, 4 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-P3 PUMPPU LIUOS VAP. JÄÄHD.  21 8 3 5, 6 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-P4 PUMPPU IV-JÄÄHD. VER.  21 8 4 7, 8 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-EC1 P5:N TAAJUUSMUUTTAJA  21 8 5 9, 10 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-LK-JK1 VED.JÄÄHD.KOMP.JK1 KESK.  21 8 6 11, 12 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-JF1PF1 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 8 7 13, 14 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-JF1PF2 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 8 8 15, 16 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-JF1PF3 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 9 1 1, 2 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-JF1PF4 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 9 2 3, 4 Indikointi Seis/Käy
I.21_JK61-JF1PF5 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 9 3 5, 6 Indikointi Seis/Käy
I.21_TK40-P1 PUMPPU LP1-PATTERI  21 9 4 7, 8 Indikointi Seis/Käy RYHMÄKESKUS
I.21_TK40-TF1 TULOILMAPUH. KÄSIK.  21 9 5 9, 10 Indikointi Seis/Käy RYHMÄKESKUS
I.21_TK40-EC1 TAAJUUSMUUNT. TF1  21 9 6 11, 12 Indikointi Seis/Käy
21:09:07 ***VARALLA*** 21 9 7 13, 14 Varalla
I.21_TK40-PF1 POISTOILMAPUH. KÄSIK.  21 9 8 15, 16 Indikointi Seis/Käy RYHMÄKESKUS
I.21_TK40-EC2 TAAJUUSMUUNT. PF1  21 10 1 1, 2 Indikointi Seis/Käy RYHMÄKESKUS
21:10:02 ***VARALLA*** 21 10 2 3, 4 Varalla
I.21_TK40-PF2 POISTOILMAPUH.  21 10 3 5, 6 Indikointi Seis/Hidas
I.21_TK40-PF2 POISTOILMAPUH.  21 10 4 7, 8 Indikointi Seis/Nopea
I.21_TK40-HS1R/HS1 RAJA-/KÄSIKYTK. + LAMPPU  21 10 5 9, 10 Indikointi Seis/Käy LAMPPU
I.21_TK40-HS2R/HS2 RAJA-/KÄSIKYTK. + LAMPPU  21 10 6 11, 12 Indikointi Seis/Käy LAMPPU
I.21_TK40-HS3R/HS3 RAJA-/KÄSIKYTK. + LAMPPU  21 10 7 13, 14 Indikointi Seis/Käy LAMPPU
I.21_TK40-HS4R/HS4 RAJA-/KÄSIKYTK. + LAMPPU  21 10 8 15, 16 Indikointi Seis/Käy LAMPPU
I.21_TK40-HS5R/HS5 RAJA-/KÄSIKYTKIN 21 11 1 1, 2 Indikointi Seis/Käy LAMPPU
I.21_TK40-KS1 KELLOKYTKIN KUUMAS.  21 11 2 3, 4 Indikointi Seis/Käy
I.21_TK40-KS2 KELLOKYTKIN SÄHKÖP.  21 11 3 5, 6 Indikointi Seis/Käy
I.21_TK40-KS3 KELLOKYTKIN HITSAUS  21 11 4 7, 8 Indikointi Seis/Käy
I.21_TK41-TF1 TULOILMAPUHALLIN  21 11 5 9, 10 Indikointi Seis/Hidas RYHMÄKESKUS
I.21_TK41-TF1 TULOILMAPUHALLIN  21 11 6 11, 12 Indikointi Seis/Nopea RYHMÄKESKUS
I.21_TK41-P1 PUMPPU LP1-PATTERI  21 11 7 13, 14 Indikointi Seis/Käy RYHMÄKESKUS
I.21_TK42-OK1/LTO1 LTO1-LAITE OHJ.KESK.  21 11 8 15, 16 Indikointi Seis/Käy Ei kytketty
I.21_TK41-PF1 POISTOILMAPUH.  21 12 1 1, 2 Indikointi Seis/Hidas RYHMÄKESKUS
I.21_TK41-PF1 POISTOILMAPUH.  21 12 2 3, 4 Indikointi Seis/Nopea RYHMÄKESKUS
I.21_TK42-P1 PUMPPU LP1-PATTERI  21 12 3 5, 6 Indikointi Seis/Käy RYHMÄKESKUS
I.21_TK42-TF1 TULOILMAPUH. KÄSIK.OHITUS  21 12 4 7, 8 Indikointi Seis/Käy RYHMÄKESKUS
I.21_TK42-EC1 TAAJUUSMUUNT. TF1  21 12 5 9, 10 Indikointi Seis/Käy
21:12:06 ***VARALLA*** 21 12 6 11, 12 Varalla
I.21_TK42-PF1 POISTOILMAPUH. OHITUS 21 12 7 13, 14 Indikointi Seis/Käy RYHMÄKESKUS
I.21_TK42-EC2 TAAJUUSMUUNT. PF1  21 12 8 15, 16 Indikointi Seis/Käy
21:13:01 ***VARALLA*** 21 13 1 1, 2 Varalla
H.21_JK61-TZA1 JÄÄTYMISSUOJA LS1  21 13 2 3, 4 Hälytys PRI 1
H.21_JK61-EC1 P5:N TAAJUUSMUUTTAJA  21 13 3 5, 6 Hälytys PRI 1
H.21_JK61-LK-JK1 VED.JÄÄHD.KOMP.JK1 KESK.  21 13 4 7, 8 Hälytys PRI 1
H.21_TK40-TZA1 JÄÄTYMISSUOJA  21 13 5 9, 10 Hälytys PRI 1
H.21_TK40-EC1 TAAJUUSMUUNT. TF1  21 13 6 11, 12 Hälytys PRI 2
H.21_TK40-EC2 TAAJUUSMUUNT. PF1  21 13 7 13, 14 Hälytys PRI 2
H.21_TK41-TZA1 JÄÄTYMISSUOJA  21 13 8 15, 16 Hälytys PRI 1
H.21_TK42-TZA1 JÄÄTYMISSUOJA  21 14 1 1, 2 Hälytys PRI 1
H.21_TK42-OK1/LTO1 LTO1-LAITE OHJ.KESK.  21 14 2 3, 4 Hälytys PRI 1
H.21_TK42-EC1 TF1:N TAAJUUSM.  21 14 3 5, 6 Hälytys PRI 2
H.21_TK42-EC2 PF1:N TAAJUUSM.  21 14 4 7, 8 Hälytys PRI 2
21:14:05 ***VARALLA*** 21 14 5 9, 10 Varalla
21:14:06 ***VARALLA*** 21 14 6 11, 12 Varalla
21:14:07 ***VARALLA*** 21 14 7 13, 14 Varalla
21:14:08 ***VARALLA*** 21 14 8 15, 16 Varalla
Digitaaliset tulomoduulit (DI-Moduulit)
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  2 (4) 
 
I/O -listaus ala-asema 21 digitaalilähdöt 
 
O.21_JK61-TV4 MAGN. VENTT. JF1-JK1  21 64 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-TV5 MAGN. VENTT. JF1-LS1  21 64 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-P1 PUMPPU LIUOSLAUHD. JK1  21 64 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-P2 PUMPPU VARAAJAN LAT.  21 64 4 10, 11 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-P3 PUMPPU LIUOS VAP. JÄÄHD.  21 65 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-P4 PUMPPU IV-JÄÄHD. VER.  21 65 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-P5 PUMPPU JÄÄHD. PALKKI VER.  21 65 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-EC1 P5:N TAAJUUSMUUTTAJA  21 65 4 10, 11 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-LK-JK1 VED.JÄÄHD.KOMP.JK1 KESK.  21 66 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-JF1PF1 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 66 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-JF1PF2 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 66 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-JF1PF3 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 66 4 10, 11 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-JF1PF4 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 67 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JK61-JF1PF5 LAUHDUTINPUHALLINPARI  21 67 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Käy
O.21_JP67-TC324 JP:N YKSIKKÖSÄÄDIN  21 67 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ1 PELTIMOOTTORI RAITISILM.  21 67 4 10, 11 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ2 PELTIMOOTTORI POISTOILM.  21 68 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-EC1 TAAJUUSMUUNT. TF1  21 68 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-EC2 TAAJUUSMUUNT. PF1  21 68 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ11/12 PELTIM. VETOKAAPPI 1  21 68 4 10, 11 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-PF2 POISTOILMAPUH.  21 69 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Hidas
O.21_TK40-PF2 POISTOILMAPUH.  21 69 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Nopea
O.21_TK40-FZ21/22 PELTIM. VETOKAAPPI 2  21 69 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ31/32 PELTIM. VETOKAAPPI 3  21 69 4 10, 11 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ41/42 PELTIM. VETOKAAPPI 4  21 70 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ51/52 PELTIM. VETOKAAPPI 5  21 70 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ61/62 PELTIM. KUUMAS.  21 70 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ71/72 PELTIM. SÄHKÖPINNOITUS  21 70 4 10, 11 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK40-FZ81/82 PELTIM. HITSAUS  21 71 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK42-FZ1 PELTIM. RAITISILMA  21 71 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK41-TF1 TULOILMAPUHALLIN  21 71 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Hidas
O.21_TK41-TF1 TULOILMAPUHALLIN  21 71 4 10, 11 Ohjaus Seis/Nopea
O.21_TK42-FZ2 PELTIM. POISTOILMA  21 72 1 1, 2, 3 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK42-EC1 TF1:N TAAJUUSM.  21 72 2 4, 5, 6 Ohjaus Seis/Käy
O.21_TK42-EC2 PF1:N TAAJUUSM.  21 72 3 7, 8, 9 Ohjaus Seis/Käy
21:72:04 ***VARALLA*** 21 72 4 10, 11 Varalla
Digitaaliset lähtömoduulit (DO-Moduulit)
Liite 2 
  3 (4) 
 
I/O -listaus ala-asema 21 analogiatulot 
 
M.21_JK61-TE3 LÄMP. LIUOSMENO JF1:LLE  21 128 1 1, 2 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE4 LÄMP. LIUOSPALUU JF1:LTÄ  21 128 2 3, 4 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE5 LÄMPÖT. VESI JK1:LLE MENO  21 128 3 5, 6 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE6 LÄMPÖT. VESI JK1:LTA PALUU  21 128 4 7, 8 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE7 LÄMPÖT. VARAAJA YLÄOSA  21 128 5 9, 10 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE8 LÄMP. VESI LS1 JÄLK.  21 128 6 11, 12 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE9 LÄMP. VESI PAL. VERK. MENO  21 128 7 13, 14 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE10 LÄMP. VESI PAL. VERK. PALUU  21 128 8 15, 16 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE11 LÄMP. VESI IV-J. VERK. MENO  21 129 1 1, 2 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE12 LÄMP. VESI IV-J. VERK. PAL.  21 129 2 3, 4 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE13 LÄMP. LIUOSMENO LS1:LLE  21 129 3 5, 6 Analoginen mittaus
M.21_JK61-TE14 LÄMP. LIUOSMENO JK1:LLE  21 129 4 7, 8 Analoginen mittaus
M.21_JK61-PE1 PAINE LAUHD. VERK.  21 129 5 9, 10 Analoginen mittaus
M.21_JK61-PE2 PAINE JÄÄHD. VERK.  21 129 6 11, 12 Analoginen mittaus
M.21_JK61-PE3 PAINE KONV. VERK. MENO  21 129 7 13, 14 Analoginen mittaus
M.21_JK61-PE4 PAINE KONV. VERK. PALUU  21 129 8 15, 16 Analoginen mittaus
M.21_KOF68-TE2 HUONELÄMPÖT. B241  21 130 1 1, 2 Analoginen mittaus
M.21_KOF68-TE3 HUONELÄMPÖT. B338  21 130 2 3, 4 Analoginen mittaus
M.21_TK40-TE0 LÄMPÖT. ULKOILMA  21 130 3 5, 6 Analoginen mittaus
M.21_TK40-TE1 LÄMPÖT. SISÄÄNPUHALLUS  21 130 4 7, 8 Analoginen mittaus
M.21_TK40-TE2 LÄMPÖT. VESI LP1 PALUU  21 130 5 9, 10 Analoginen mittaus
M.21_TK40-TE3.1 LÄMPÖT. HUONEILMA  21 130 6 11, 12 Analoginen mittaus
M.21_TK40-TE3.2 LÄMPÖT. HUONEILMA  21 130 7 13, 14 Analoginen mittaus
M.21_TK40-TE4 LÄMPÖT. POISTOILMA  21 130 8 15, 16 Analoginen mittaus
M.21_TK40-TE5 LÄMPÖT. TULOILMA LTO1 JÄL.  21 131 1 1, 2 Analoginen mittaus
M.21_TK40-PDE1 PAINE-ERO TULOILMASUOD.  21 131 2 3, 4 Analoginen mittaus
M.21_TK40-PDE2 PAINE-ERO POISTOILMASUOD.  21 131 3 5, 6 Analoginen mittaus
M.21_TK40-PDE3 STAATT. PAINE TULOKAN.  21 131 4 7, 8 Analoginen mittaus
M.21_TK40-PDE4 STAATT. PAINE POISTOKAN.  21 131 5 9, 10 Analoginen mittaus
M.21_TK40-PDE5 PAINE-ERO LTO1  21 131 6 11, 12 Analoginen mittaus
M.21_TK41-TE1 LÄMPÖT. TULOILMA  21 131 7 13, 14 Analoginen mittaus
M.21_TK41-TE2 LÄMPÖT. LP1 PALUU  21 131 8 15, 16 Analoginen mittaus
M.21_TK41-TE3.1 LÄMPÖT. HUONEILMA  21 132 1 1, 2 Analoginen mittaus
M.21_TK41-TE3.2 LÄMPÖT. HUONEILMA  21 132 2 3, 4 Analoginen mittaus
M.21_TK41-TE4 LÄMPÖT. POISTOILMA  21 132 3 5, 6 Analoginen mittaus
M.21_TK41-TE5 LÄMPÖT. TULOILMA LTO JÄLK.  21 132 4 7, 8 Analoginen mittaus
M.21_TK41-PDE1 PAINE-ERO TULOILMASUOD.  21 132 5 9, 10 Analoginen mittaus
M.21_TK41-PDE2 PAINE-ERO POISTOILMASUOD.  21 132 6 11, 12 Analoginen mittaus
M.21_TK41-PDE3 PAINE-ERO LTO1  21 132 7 13, 14 Analoginen mittaus
M.21_TK42-TE1 LÄMPÖT. TULOILMA  21 132 8 15, 16 Analoginen mittaus
M.21_TK42-TE2 LÄMPÖT. VESI LP1 PALUU  21 133 1 1, 2 Analoginen mittaus
M.21_TK42-TE3.1 LÄMPÖT. HUONEILMA  21 133 2 3, 4 Analoginen mittaus
M.21_TK42-TE3.2 LÄMPÖT. HUONEILMA  21 133 3 5, 6 Analoginen mittaus
M.21_TK42-TE4 LÄMPÖT. POISTOILMA  21 133 4 7, 8 Analoginen mittaus
M.21_TK42-TE5 LÄMPÖT. POISTOIL. TSTOT  21 133 5 9, 10 Analoginen mittaus
M.21_TK42-TE6 LÄMPÖT. TULOILMA LTO1 JÄLK.  21 133 6 11, 12 Analoginen mittaus
M.21_TK42-ME1 POISTOILMAN KOSTEUS  21 133 7 13, 14 Analoginen mittaus
M.21_TK42-PDE1 PAINE-ERO TULOILMASUOD.  21 133 8 15, 16 Analoginen mittaus
M.21_TK42-PDE2 PAINE-ERO POISTOILMASUOD.  21 134 1 1, 2 Analoginen mittaus
M.21_TK42-PDE3 PAINE-ERO LTO1  21 134 2 3, 4 Analoginen mittaus
M.21_TK40-EC1 EC1 TAAJUUS 21 134 3 5, 6 Analoginen mittaus
M.21_TK40-EC2 EC2 TAAJUUS 21 134 4 7, 8 Analoginen mittaus
M.21_TK42-EC1 EC1 TAAJUUS 21 134 5 9, 10 Analoginen mittaus
M.21_TK42-EC2 EC2 TAAJUUS 21 134 6 11, 12 Analoginen mittaus
M.21_KOF68-TE1 HUONELÄMPÖT. B141  21 134 7 13, 14 Analoginen mittaus
21:134:08 ***VARALLA*** 21 134 8 15, 16 Varalla
Analogiset tulomoduulit (AI-Moduulit)
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I/O -listaus ala-asema 21 analogialähdöt 
 
A.21_JK61-TV1 VENTT. JK1 LIUOSLAUHD.  21 192 1 1, 2 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_JK61-TV2 VENTT. VARAAJA-JK1SEK  21 192 2 3, 4 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_JK61-TV3 VENTT. LS1 LIOSVERK.  21 192 3 5, 6 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_JK61-TV6 VENTT. JÄÄHD.PALKKIVERK.  21 192 4 7, 8 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_JK61-EC1 P5:N TAAJUUSMUUTTAJA  21 192 5 9, 10 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK40-TV1 VENTT. LP1-PATT  21 192 6 11, 12 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK40-FZ3-4 PELTIM. LTO1:N PELLISTÖ  21 192 7 13, 14 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK40-EC1 TAAJUUSMUUNT. TF1  21 192 8 15, 16 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK40-EC2 TAAJUUSMUUNT. PF1  21 200 1 1, 2 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK41-FZ3-4 PELTIM. LTO1:N PELLISTÖ  21 200 2 3, 4 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK41-TV1 VENTT. LÄMMITYS  21 200 3 5, 6 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK42-TV1 VENTT. LP1-PATT.  21 200 4 7, 8 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK42-TV2 VENTT. JP1-PATT.  21 200 5 9, 10 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK42-FZ3 PELTIM. TULOK  21 200 6 11, 12 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK42-FZ4 PELTIM. POISTOK.  21 200 7 13, 14 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK42-OK1/LTO1 LTO1-LAITE OHJ.KESK.  21 200 8 15, 16 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK42-EC1 TF1:N TAAJUUSM.  21 208 1 1, 2 Analogia ohjaus 0-10VDC
A.21_TK42-EC2 PF1:N TAAJUUSM.  21 208 2 3, 4 Analogia ohjaus 0-10VDC
21:208:03 ***VARALLA*** 21 208 3 5, 6 Varalla
21:208:04 ***VARALLA*** 21 208 4 7, 8 Varalla
21:208:05 ***VARALLA*** 21 208 5 9, 10 Varalla
21:208:06 ***VARALLA*** 21 208 6 11, 12 Varalla
21:208:07 ***VARALLA*** 21 208 7 13, 14 Varalla
21:208:08 ***VARALLA*** 21 208 8 15, 16 Varalla
Analogiset lähtömoduulit (AO-Moduulit)
Liite 3 
   
 
Ala-asemien yhteenveto 
 
Ala-asema 1 Sijainti: A-osa Auditorio 3. kerros Ala-asema 20 Si jainti: B- osa Lämmönjakohuone 1. kerros
CPU -yksikkö Ohjelmistoversio Modernisointi tarpeet: CPU -yksikkö Ohjelmistoversio Modernisointi tarpeet:
Atmostech Oy ATMOS88 15.0 1. CPU -yksikkö vaihtaa Atmosware IC1000 yksikköön Atmostech Oy ATMOS88 14.9 1. CPU -yksikkö vaihtaa Atmosware IC1000 yksikköön
2. 2.
I/O -kortit I/O -kortit
Analogia tulokortteja 5 kpl 3. Analogia tulokortteja 3 kpl 3.
Analogia lähtökortteja 2 kpl Analogia lähtökortteja 1 kpl
Digitaali tulokortteja 7 kpl Digitaali tulokortteja 5 kpl
Digitaali lähtökortteja 8 kpl Digitaali lähtökortteja 5 kpl
Pisteitä vapaana % Impulssimittauskortteja 1 kpl
Analogia tulopisteitä 40 kpl 13 Pisteitä vapaana %
Analogia lähtöpisteitä 16 kpl 31 Analogia tulopisteitä 24 kpl 38
Digitaali tulopisteitä 56 kpl 16 Analogia lähtöpisteitä 8 kpl 38
Digitaali lähtöpisteitä 32 kpl 41 Digitaali tulopisteitä 40 kpl 20
Digitaali lähtöpisteitä 20 kpl 15
Kytketyt analogia tulopisteet 35 kpl Impulssimittauspisteitä 4 kpl 50
Kytketyt analogia lähtöpisteet 11 kpl
Kytketyt digitaali tulopisteet 47 kpl Kytketyt analogia tulopisteet 15 kpl
Kytketyt digitaali lähtöpisteet 19 kpl Kytketyt analogia lähtöpisteet 5 kpl
Kytketyt digitaali tulopisteet 32 kpl
Ohjaukset Mittauksia Kytketyt digitaali lähtöpisteet 17 kpl
Kytketyt impulssimittauspisteet 2 kpl
Tuloilmakone 1 (TK1) Lämpötila 25 kpl
Tuloilmakone 2 (TK2) Kosteus 1 kpl Ohjaukset Mittauksia
Tuloilmakone 3 (TK3) Paine-ero 9 kpl
Tuloilmakone 4 (TK4) Tuloilmakone 46 (TK46) Ulkolämpötila 1 kpl
Tuloilmakone 5 (TK5) Tuloilmakone 50 (TK50) Lämpötila 11 kpl
Tuloilmakone 6 (TK6) LK60 (Lämmityskoje 60) Paine 3 kpl
Tuloilmakone 7 (TK7) PIK62 (Paineilmakoje 62) Valoisuus 1 kpl
LL65 (Lattialämmitys 65) Vedenkulutus 1 kpl
Ala-asema 2 Si jainti: A-osa Automaatiolaboratorio 3. kerros KK66 (Kiertoilmakoje 66) Sähkönkulutus 1 kpl
Sähköjärjestelmä
CPU -yksikkö Ohjelmistoversio Modernisointi tarpeet: Kellot
Atmosware IC1000 1. IC1000 yksikön ohjelmistoversion tarkistus ja mahdollinen päivitys
2. Ala-asema 21 Si jainti: B-osa Ilmanvaihtokonehuone 4.kerros
I/O -kortit
Analogia tulokortteja 5 kpl 3. Ilmanvaihtokone TK17 ohjaus taajuusmuuttajalla tai EC -moottorilla CPU -yksikkö Ohjelmistoversio Modernisointi tarpeet:
Analogia lähtökortteja 2 kpl 4. Atmostech Oy ATMOS88 14.9 1. Atmosware IC1000 CPU -yksikkö
Digitaali tulokortteja 9 kpl 2. Lisätä digitaalisia lähtökortteja (DO)
Digitaali lähtökortteja 8 kpl I/O -kortit 3. Lisätä analogisia tulokortteja (AI)
Pisteitä vapaana % Analogia tulokortteja 7 kpl 4.
Analogia tulopisteitä 40 kpl 13 Analogia lähtökortteja 3 kpl
Analogia lähtöpisteitä 16 kpl 50 Digitaali tulokortteja 7 kpl 5.
Digitaali tulopisteitä 72 kpl 15 Digitaali lähtökortteja 9 kpl
Digitaali lähtöpisteitä 32 kpl 38 6.
Analogia tulopisteitä 56 kpl
Kytketyt analogia tulopisteet 35 kpl Analogia lähtöpisteitä 24 kpl
Kytketyt analogia lähtöpisteet 8 kpl Digitaali tulopisteitä 56 kpl Pisteitä vapaana %
Kytketyt digitaali tulopisteet 61 kpl Digitaali lähtöpisteitä 36 kpl 2
Kytketyt digitaali lähtöpisteet 20 kpl 25
Kytketyt analogia tulopisteet 55 kpl 16
Ohjaukset Mittauksia Kytketyt analogia lähtöpisteet 18 kpl 3
Kytketyt digitaali tulopisteet 47 kpl
Tuloilmakone 11 (TK11) Lämpötila 23 kpl Kytketyt digitaali lähtöpisteet 35 kpl Taajuusmuuttajat
Tuloilmakone 12 (TK12) Paine-ero 7 kpl Mitsubishi E500
Tuloilmakone 13 (TK13) Valoisuus 1 kpl Ohjaukset Ohjaus: Mittauksia ABB HVAC
Tuloilmakone 14 (TK14) Paine 3 kpl
Tuloilmakone 16 (TK16) Tuloilmakone 40 (TK40) EC/Taajuusmuuttaja Lämpötila 35 kpl
Tuloilmakone 17 (TK17) Tuloilmakone 41 (TK41) Paine 4 kpl
Valojenohjaus Tuloilmakone 42 (TK42) EC/Taajuusmuuttaja Paine-ero 11 kpl
Jäähdytyskoje 61 (JK61) P5 EC/Taajuusmuuttaja Kosteus 1 kpl
Ala-asema 3 Si jainti: A-osa Lämmönjakohuone 1. kerros Taajuus 4 kpl
CPU -yksikkö Ohjelmistoversio Modernisointi tarpeet: Ala-asema 22 Si jainti: B-osa Ilmanvaihtokonehuone 4.kerros
Atmostech Oy ATMOS88 14.9 1. CPU -yksikkö vaihtaa Atmosware IC1000 yksikköön
2. CPU -yksikkö Ohjelmistoversio Modernisointi tarpeet:
I/O -kortit Atmosware IC1000 1. tarkistaminen ja tehostaminen
Analogia tulokortteja 2 kpl 3.
Analogia lähtökortteja 1 kpl I/O -kortit 2.
TK40 ohjaukset ja mittaukset  kytkeä yhden ala-
aseman alle
Digitaali tulokortteja 1 kpl Analogia tulokortteja 4 kpl
Digitaali lähtökortteja 1 kpl Analogia lähtökortteja 1 kpl 3.
Ilmanvaihto tarpeenmukaiseksi esim. CO2 ja 
läsnäoloanturointien avulla
Impulssimittauskortteja 2 kpl Digitaali tulokortteja 6 kpl
Pisteitä vapaana % Digitaali lähtökortteja 6 kpl
Analogia tulopisteitä 16 kpl 50 Pisteitä vapaana %
Analogia lähtöpisteitä 8 kpl 50 Analogia tulopisteitä 32 kpl 22
Digitaali tulopisteitä 8 kpl 38 Analogia lähtöpisteitä 8 kpl 13
Digitaali lähtöpisteitä 4 kpl 50 Digitaali tulopisteitä 48 kpl 17
Impulssimittauspisteitä 8 kpl 38 Digitaali lähtöpisteitä 24 kpl 25
Kytketyt analogia tulopisteet 8 kpl Kytketyt analogia tulopisteet 25 kpl
Kytketyt analogia lähtöpisteet 4 kpl Kytketyt analogia lähtöpisteet 7 kpl
Kytketyt digitaali tulopisteet 5 kpl Kytketyt digitaali tulopisteet 40 kpl
Kytketyt digitaali lähtöpisteet 2 kpl Kytketyt digitaali lähtöpisteet 18 kpl
Kytketyt impulssimittauspisteet 5 kpl
Ohjaukset Mittauksia
Ohjaukset Mittauksia
Tuloilmakone 40 (TK40) Lämpötila 15 kpl
Lämmitysjärjestelmä (LJ) Vedenkulutus 1 kpl Tuloilmakone 43 (TK43) Paine-ero 8 kpl
Tuulikaapin kellot Kaukolämmön kulutus 1 kpl Tuloilmakone 44 (TK44) CO2 2 kpl
Ulkolämpötila 1 kpl Tuloilmakone 45 (TK45) EC/Taajuusmuuttaja
Sähkönkulutus mittaus 1 kpl Tuloilmakone 46 (TK46)
Tuloilmakone 51 (TK51)
Ala-asema 4 Si jainti: Urheiluhalli 2. kerros
CPU -yksikkö Ohjelmistoversio Modernisointi tarpeet:
Atmostech Oy ATMOS88 14.9 1. CPU -yksikkö vaihtaa Atmosware IC1000 yksikköön
2.
I/O -kortit
Analogia tulokortteja 2 kpl 3.
Analogia lähtökortteja 1 kpl
Digitaali tulokortteja 2 kpl
Digitaali lähtökortteja 2 kpl
Pisteitä vapaana %
Analogia tulopisteitä 16 kpl 19
Analogia lähtöpisteitä 8 kpl 50
Digitaali tulopisteitä 16 kpl 31
Digitaali lähtöpisteitä 8 kpl 25
Kytketyt analogia tulopisteet 13 kpl
Kytketyt analogia lähtöpisteet 4 kpl
Kytketyt digitaali tulopisteet 11 kpl
Kytketyt digitaali lähtöpisteet 6 kpl
Ohjaukset Mittauksia
Tuloilmakone 20 (TK20) Lämpötila 9 kpl
Tuloilmakone 21 (TK21) Paine-ero 4 kpl
CO2 1 kpl
Ilmanvaihdon toiminnan tehostaminen, lisää CO2 -antureita 
kanaviin ja tilaan
Ilmanvaihto tarpeenmukaiseksi esim. CO2 ja 
läsnäoloanturointien avulla
Ilmanvaihto tarpeenmukaiseksi esim. CO2 ja läsnäoloanturointien 
avulla
Ilmanvaihtokoneiden toiminta-aikojen mahdollinen tarkistaminen ja 
tehostaminen
Ilmanvaihtokoneiden toiminta-aikojen mahdollinen tarkistaminen ja 
tehostaminen
Ilmanvaihtokoneiden toiminta-aikojen mahdollinen tarkistaminen ja 
tehostaminen
Ilmanvaihtokoneiden toiminta-aikojen mahdollinen tarkistaminen ja 
tehostaminen
Ilmanvaihtokoneiden toiminta-aikojen mahdollinen 
tarkistaminen ja tehostaminen
Ilmanvaihtokoneiden toiminta-aikojen mahdollinen 
tarkistaminen ja tehostaminen
TK41 vakiopainesäätö ja taajuusmuuttajaohjaus 
(ATV212 3kW ja 5,5kW)
TK40 ohjaukset ja mittaukset yhdistää yhden ala-
aseman alle
Ilmanvaihto tarpeenmukaiseksi esim. CO2 ja läsnäoloanturointien 
avulla
Ilmanvaihto tarpeenmukaiseksi esim. CO2 ja läsnäoloanturointien 
avulla
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Modernisoinnin kustannus- ja takaisinmaksuarvio 
Sähkönhinta:* 0,0532 €/kWh *Energiaonline.fi -sivuston sopimushinta 18.2.2013
Luokkatilat B243 ja B244
Tuloilmakone 41 (TK41) moottoritehot Teho (kW) Sulakekoot:
8,50
Tulopuhallin 5,5 35 A
Poistopuhallin 3 25 A
Tuloilmakone 41 (TK41) nykyisillä käyntiajoilla Käyttöteho (kW) Toiminta-aika Toiminta-aika päivässä (h) Laskettu sähkönkulutus päivässä (kWh) Laskettu sähkönkulutus vuodessa (arvio) (kWh)
Yhteensä 4,4 6:00-21:00 15,00 66,00 19998,00
Tulopuhallin 2,54 6:00-21:00 15,00 38,10 11544,30
Poistopuhallin 1,86 6:00-21:00 15,00 27,90 8453,70
TK41 Käyntiaikojen muutos Teho (kW) Toiminta-aika Toiminta-aika päivässä (h) Laskettu sähkönkulutus päivässä (kWh) Sulakekoot:
2,20 6:00-8:00 2,00 4,40
4,4 8:00-20:00 12,00 52,80
2,20 20:00-21:00 1,00 2,20
59,40
Ilmamäärämittaukset Tulo dm3/s Poisto dm3/s Tila Pinta-ala m2 Istumapaikkoja/Työpisteitä
B243 196,20 113,80 Ok 60,80 30+1
B244 200,20 99,10 Ok 84,00 24+1
kWh €/Päivä €/Vuosi Vuoden kustannus erotus
TK 41 nykytila sähkökustannus 66,00 3,51 € 1 137,63 €
TK 41 kustannus käyntiaikojen säädön jälkeen 59,40 3,16 € 1 023,87 € 113,76 €
Kulutus päivässä kWh Säästö päivässä Säästö viikossa (6 päivää) Säästö kuukaudessa (26 päivää) Säästö vuodessa (303 päivää)
10 % 59,40 0,35 € 2,11 € 9,13 € 106,39 €
15 % 56,10 0,53 € 3,16 € 13,69 € 159,58 €
20 % 52,80 0,70 € 4,21 € 18,26 € 212,78 €
25 % 49,50 0,88 € 5,27 € 22,82 € 265,97 €
30 % 46,20 1,05 € 6,32 € 27,39 € 319,17 €
Kulutus päivässä kWh Säästö päivässä Säästö viikossa (6 päivää) Säästö kuukaudessa (26 päivää) Säästö vuodessa
10 % 53,46 0,67 € 4,00 € 17,35 € 202,14 €
15 % 50,49 0,83 € 4,95 € 21,45 € 250,01 €
20 % 47,52 0,98 € 5,90 € 25,56 € 297,89 €
25 % 44,55 1,14 € 6,85 € 29,67 € 345,77 €
30 % 41,58 1,30 € 7,79 € 33,78 € 393,64 €
Takaisinmaksu (30 % säästöllä) Swegon ilman käyntiaikamuutoksia Swegon ja käyntiaika muutokset
 
Swegon (WISE -järjestelmä) 2 864,00 € 2 864,00 €
Schneider electric (Taajuusmuuttajat, IC1000, anturit) 5 750,00 € 5 750,00 €
Lassila&Tikanoja (Asennukset, tarvikkeet) 2 000,00 € 2 000,00 €
Alkuinvestointi yhteensä 10 614,00 € 33,26 vuotta 10 614,00 € 26,96 vuotta
Skapat energiaselvitys
Bruttoala (m2) Energiatehokkuusluku (ET -luku) Energiatehokkuusluokka
15 220 335 F
Leiritien kiinteistön kokonais-sähkönkulutus                
(Kulutus vuodelta 2010) kWh/Vuosi Sähkökustannus/Vuosi
1 945 620 103 506,98 €
Leiritien kiinteistön kokonais-lämmitysenergiankulutus 
(Kulutus vuodelta 2010) kWh/vuosi
3 105 257
Leiritien kiinteistön kokonais-jäähdytysenergiankulutus 
(Kulutus vuodelta 2010) kWh/vuosi
55 150
Vuoden 2012 tietojen pohjalta arvioitu muutos
Bruttoala (m2) Energiatehokkuusluku (ET -luku) Energiatehokkuusluokka
15 220 274 E
Leiritien kiinteistön kokonais-sähkönkulutus                
(Kulutus vuodelta 2012) kWh/Vuosi Sähkökustannus/Vuosi
1 510 005 80 332,27 €
Leiritien kiinteistön kokonais-lämmitysenergiankulutus 
(Kulutus vuodelta 2012) kWh/vuosi
Ilmanvaihtokoneen käyntiaikoja ei 
muutettu Ilmanvaihtokoneen käyntiajat muutettu
2 614 000 kWh kWh
Laskettu sähkönkulutus TK41/Vuosi 24 090 Laskettu sähkönkulutus TK41/Vuosi 24 090
Leiritien kiinteistön kokonais-jäähdytysenergiankulutus 
(Kulutus vuodelta 2010) kWh/vuosi
Laskettu sähkönkulutus TK41/Vuosi 
(säästö 15%) 20 477
Laskettu sähkönkulutus TK41/Vuosi (säästö 
15%) 18 429
55 150 Erotus 3 614 Erotus 5 661
Kustannusarvio ja takaisinmaksuajat
Kustannus
Säästöä tuloilmakoneen 41 sähkönkulutuksen alentuessa 
(Nykyiset käyntiajat)
Säästöä tuloilmakoneen 41 sähkönkulutuksen alentuessa 
(Muutetut käyntiajat)
Kokoilmanvaihtokone (tulo- ja poisto)
